
Introduction
The WS4936/WS4936EU/WS8936 is a wireless photoelectric smoke detector with a fixed tem-
perature threshold, a rate of rise heat detector and an internal piezoelectric alarm. Three versions
are available: a 433MHz North American version (WS4936), 433MHz European/International and
Australian version (WS4936EU) and an 868MHzEuropean version (WS8936).
NOTE: Heat detection based on rate of rise has not been investigated by cULus.
NOTE: AUS and EU versions do not include a fixed temperature heat alarm, but do include a rate
of rise alarm
Compatible Devices
This smoke detector is compatible with the following UL/ULC Listed DSC Wireless Control Panels
and Wireless Receivers: SCW9045-433, SCW9047-433, SCW9055(D)(G)(I)-433, SCW9057(D(G)
(I)-433, RF5132-433, RF5108-433, RFK5500-433, RFK5501-433, RFK5508-433, RFK5516-433,
TR4164-433,WS4920, RF4164-433, SCW9067(H)(C)-433 .

Operation
Approximately every 7 to 8 seconds the unit tests for a smoke or heat alarm condition. During this
sequence the unit also performs self diagnostics, and checks for tampers and faults. During normal
operation the green LEDwill flash every 12 seconds and the sounder will not sound.
Smoke Alarm
The smoke detector will go into alarmwhen the signal level exceeds the “alarm” threshold and auto-
matically restore when the signal level falls below the alarm “restore” threshold. During an alarm
the LEDwill flash 1/second and the sounder will sound the evacuation temporal pattern.
Alarm Silencing
This smoke alarm is provided with an automatically resettable alarm silencing feature. When the
sensor is in alarm, by pressing the Test/Silence/Reset button it will silence the local annunciation of
the alarm and transmit an alarm restoral event to the control panel. The LED will flash every 8
seconds (for up to 10 minutes) to indicate the alarm has been silenced.
The flashing LEDwill stop when the unit returns to normal operation. The alarm silence feature has
a fixed time setting that desensitizes the smoke alarm for 8 minutes.
Alarm silencing does not disable the smoke alarm but rather reduces its smoke sensitivity. Fol-
lowing the silenced period the smoke alarm restores automatically to its intended operation. If
smoke around the unit is dense enough to suggest a potentially dangerous situation, it will stay in
alarm, or may return to the alarm state quickly.
Detector Trouble
When the detector has a general fault, the yellow LED blinks once every four seconds and there is
a chirp every 48 seconds. After 12 hours, the panel will display a loss of supervision message.
NOTE: The sounder and LED are not synchronised.

Status LEDs Sounder
Normal Green flash every 12 seconds Off
Heat Alarm Red flash every second ANSI S3.41 temporal 3
Heat Test Red flash every second ANSI S3.41 temporal 3

WS4936/WS4936EU(433MHz)/WS8936(868MHz) Series Wireless Smoke Detector
Installation and Operating Instructions
Read this instruction sheet thoroughly before installation and use of the WS4936/WS4936EU/WS8936



Status LEDs Sounder
Smoke
Alarm Red flash every second ANSI S3.41 temporal 3

(press button to hush for 5-10 minutes)

Smoke Test Red flash every second ANSI S3.41 temporal 3
(press button to hush for 5-10 minutes)

Test Alarm Red flash every second ANSI S3.41 temporal 3
Detector
Trouble Yellow flash every 4 seconds One chirp every 48 seconds

LowBattery Yellow flash every 12 seconds One chirp every 48 seconds (press button to
hush for 12 hours)

Detector
Dirty Yellow flash every 8 seconds One chirp every 48 seconds

Power-up Red, yellow, green, flash sequence One chirp after power-up sequence

Tamper Red, yellow, green flash sequence
every 12 seconds Off

Table 1: Detector and Status Indication
Detector Dirty Feature
When the detector has been contaminated, the yellow LED blinks once every 8 seconds and there
is a chirp every 48 seconds. Refer to the MAINTENANCE section for cleaning the detector. After 12
hours, the panel will display a loss of supervision message.
Heat Alarm
The heat detector (cULus versions only) will go into alarm when the heat signal level exceeds the
heat alarm threshold (135ºF/57ºC); and will automatically restore when the heat signal level falls
below the heat alarm threshold (restore). The detector will also go into heat alarm if there is a rapid
increase in the temperature over a short period of time. During an alarm the LEDwill flash 1/second
and the sounder will sound the evacuation temporal pattern.
Tamper
The removal of the detector from the mounting plate initiates a “tamper” transmission. The tamper
condition is restored after the detector ismounted on the plate.

Wireless Transmissions
A supervisory message is transmitted to the control panel at 64-minute intervals for the WS4936
and 12-minute intervals for the WS4936EU/WS8936 models. If the signal is not received the control
panel determines that the detector ismissing. The detector transmits the following:
l Alarm /Alarm Restore - (heat or smoke alarm). Transmitted at time of occurrence.
l Tamper / TamperRestore - (tamper switch activated) 10 second maximum delay on restore

before transmission.
l Low Battery - (battery voltage falls below threshold). Battery voltage is tested & transmitted at

the time of supervisory or other transmissions.
l Trouble - (detector fault or sensor compensation limit reached). Troubles are transmitted at the

time of occurrence.
Batteries
NOTE: The batteriesmust be replaced by service persons only.
The wireless smoke and heat alarm is powered by 3 AAA batteries. Use Duracell Procell PC2400
or Energizer E92 for the WS4936. Use Duracell Procell MN2400 for the WS4936EU/WS8936.
Expected battery life is 3 years under typical use. The detector regularly checks for a low battery. If a
low battery is detected, the transmitter sends a low battery message to the control panel, which dis-
plays the detector's ID at low battery. In addition, the yellow LED of the detector will blink every 12
seconds. The detector's sounder will chirp every 48 seconds (yellow LED continues to blink) until
the batteries are replaced. Pressing the hush button will silence the chirps for 12 hours, if no other
trouble conditions exist. The batteries should be replaced when the chirps begin. Replace the bat-
teries with new ones.

Battery Installation and Replacement
To replace batteries:
1. Remove the detector from itsmounting base by twisting the detector counterclockwise. Care-

fully remove batteries by lifting from the “+” end using a flathead screwdriver and dispose of
them according to local regulations.

2. To ensure a proper power-down sequence, wait a minimum of 20 seconds before installing
new batteries.

3. Install 3 new AAA batteries (available from a local Duracell or Energizer dealer) in the battery
compartment. Install the batteries by inserting the “-” end first, then pushing the “+” end down.
If the batteries are incorrectly inserted, remove them carefully by lifting them out from the “+”



end and correctly re-inserting them.

4. Re-install the detector on itsmounting base by turning the detector clockwise until the mating
marks align.

5. After the power-up sequence, the green LED should blink once every 12 seconds to indicate
normal operation. If the batteries are not installed correctly, the detector will not operate and
the batteriesmay be damaged. If the detector does not power up, check that the batteries are
installed correctly and fully charged.

6. Test the detector (as described later).
Installation Instructions
The WS4936/WS4936EU/WS8936 series wireless smoke detector shall be installed and used
within an environment that provides the pollution degree max 2 and overvoltages category II in non-
hazardous locations, indoor only. The equipment is designed to be installed by SERVICE
PERSONS only; (SERVICE PERSON is defined as a person having the appropriate technical train-
ing and experience necessary to be aware of hazards to which that person may be exposed in per-
forming a task and ofmeasures to minimize the risks to that person or other persons).

1. Smoke Detector Placement
Research has shown that all hostile fires in homes generate smoke to a greater or lesser extent.
Experiments with typical fires in homes indicate that detectable quantities of smoke precede detect-
able levels of heat in most cases. For these reasons, smoke alarms should be installed outside of
each sleeping area and on each storey of the home.

The following information is for general guidance only and it is recommended that local fire codes
and regulations be consulted when locating and installing smoke alarms. It is recommended that
additional smoke alarms beyond those required for minimum protection be installed. Additional
areas that should be protected include: the basement; bedrooms, especially where smokers sleep;
dining rooms; furnace and utility rooms; and any hallways not protected by the required units. On
smooth ceilings, detectors may be spaced 9.1m (30 feet) apart as a guide. Other spacing may be
required depending on ceiling height, air movement, the presence of joists, uninsulated ceilings,
etc. Consult National Fire Alarm Code NFPA 72, CAN/ULC-S553-02 or other appropriate national
standards for installation recommendations.
l Do not locate smoke detectors at the top of peaked or gabled ceilings; the dead air space in

these locationsmay prevent the unit from detecting smoke.
l Avoid areas with turbulent air flow, such as near doors, fans or windows. Rapid air movement

around the detector may prevent smoke from entering the unit.
l Do not locate detectors in areas of high humidity.
l Do not locate detectors in areas where the temperature rises above 38ºC (100ºF) or falls below

5ºC (41ºF).
l Smoke detectorsmust always be installed in USA in accordance with Chapter 29 of NFPA 72,

the National Fire AlarmCode: 29.5.1.1.
Where required by applicable laws, codes, or standards for a specific type of occupancy, approved
single- and multiple-station smoke alarms shall be installed as follows:
1. In all sleeping rooms and guest rooms.
2. Outside of each separate dwelling unit sleeping area, within 6.4 m (21 ft) of any door to a

sleeping room, the distance measured along a path of travel.
3. On every level of a dwelling unit, including basements.
4. On every level of a residential board and care occupancy (small facility), including basements

and excluding crawl spaces and unfinished attics.
5. In the living area(s) of a guest suite.
6. In the living area(s) of a residential board and care occupancy (small facility).

NOTE: In Australia the device shall not be installed in locations where the normal ambient
temperature is lower than 5ºC or higher than 45ºC.



2. Mount Smoke Detector Backplate
NOTE: These alarm devices should only be installed by a competent engineer / technician.
This device should not be used with a guard.
Once a suitable location is found, mount the detector backplate. Install the mounting base on the
ceiling or on the wall (if local ordinances permit) using screw locations as required. Use the two

screws and anchors provided. Maneuver the base so the screws are at the elbow of the screw slots
and secure.

3. Mounting
Fit the detector inside the base by aligning it over the base (detector's alignment notch should be
slightly offset from the mounting base tamper release tab) then turn the detector clockwise until it
clicks in place.

4. Test Unit
NOTE: The central monitoring station (if used) should be notified prior to the test being generated.
This will prevent a false alarm and an unnecessary response from the central monitoring station.
Initiate test by pressing the test button for 5 seconds minimum. Alarm activation is indicated by the
flashing LED, the sounder, and transmission of the alarm signal to the control panel. The detector
restores to normal when the test button is released.
NOTE: Allow a minimum of 20 seconds after power up and , after test, alarm or tamper restore activ-
ations. Do not use test button when smoke is present.
NOTE: If the detector is in one of the following states when a test is initiated; it will not enter an alarm
state.
l Tamper (detector not installed on mounting plate)
l Compensation Trouble
l Other internal faults that could prevent a smoke or heat alarm



5. Device Enrollment
The 6-digit serial number located on the back of the smoke detector housing must be enrolled into
the alarm control panel via Installer programming. Refer to the receiver Installation Manual for
details. For placement tests remove detector from backplate for one second (tamper) then reattach.
Wait at least 30 seconds for test result before activating again.
Owner's Instructions
Fire Safety In The Home
Most fires occur in the home, and to minimize this danger, it is recommended that a household fire
safety audit be conducted and a family escape plan be developed.

Household Fire Safety Audit
1. Are all electrical appliances and outlets in safe condition? Check for frayed cords, overloaded

lighting circuits, etc. If you are uncertain about the condition of your electrical appliances or
household service, have a professional evaluation.

2. Are all flammable liquids safely stored in closed containers, and in a cool and well ventilated
area? Cleaning the unit with flammable liquids should be avoided.

3. Are hazardousmaterials (eg., matches) out of the reach of children?
4. Are furnaces and wood burning appliances properly installed, clean, and in good working

order? If in doubt, have a professional evaluation.

Family Escape Planning
There is often very little time between the detection of a fire and the time it becomes deadly.
Because of this, it is very important that a family escape plan be developed and rehearsed.
l Every familymember should participate in the escape plan.
l Study the possible escape routes from each location within the house. Since many fires occur at

night, special attention should be given to the escape routes from sleeping quarters.
l It is essential that escape from a bedroom be possible without opening the interior door. Con-

sider the following when making your escape plans:
l Ensure that doors and windows that open to the outside are easily opened. Ensure that they

are not painted shut and that the locking mechanisms operate smoothly.
l If opening or using the exit is too difficult for children, the elderly or handicapped, plans for their

rescue should be developed. This plan includesmaking sure that those who are to perform the
rescue can promptly hear the fire warning signal.

l If the exit is above the ground level, an approved fire ladder or rope should be provided, as well
as training in its use.

l Exits on the ground level should be kept clear. Be sure to remove snow from exterior patio
doors in the winter and that outdoor furniture or equipment does not block exits.

l The family should have a predetermined assembly point where everyone can be accounted for;
for example, across the street or at a neighbour’s house.

l Once everyone is out of the house, call the Fire Department.
l A good plan emphasizes a quick escape. Do not investigate first or attempt to fight the fire, and

do not attempt to rescue belongings or valuables as this takes up time.Once outside, do not re-
enter the house; wait for the Fire Department.

l Write the plan down and rehearse it frequently so that should an emergency ever arise, every-
one will knowwhat to do. Revise the plan as conditions change; for example, when there are
more or fewer familymembers in the home or if there are changes to the house.

l Make sure your fire warning system is operational by conducting weekly tests. If you are unsure
about system operation, contact your smoke detector installer or dealer.

l DSC recommends that you contact your local Fire Department and request further information
on home fire safety and escape planning. If available, have your local fire prevention officer con-
duct an in-house fire safety inspection.

Testing Your Smoke Detector
Follow the test procedure described here or contact your smoke detector dealer or installer for
testing instructions. DSC recommends that you test the entire alarm system at least once a
week to verify the operation of all system functions.

Smoke Detector Unit Test
Initiate test by pressing the test button for 5 seconds (min.), the sounder makes clicking noises dur-
ing this time. Press the button until the unit alarm sounds, an alarm should be sent to the control
panel. When the button is released, the alarm should cease. If this does not occur, ensure batteries
are the correct type, in good condition and are installed correctly.
Upon completing the functional testing of the smoke detector, check the unit’s sensing chamber to
ensure proper operation. To test the sensing chamber, use an aerosol test gas such as ‘Solo A10
smoke detector tester’. Shake the can well, aim it at the smoke detector and spray a short burst (no
more than 1 second) at the detector. If the alarm does not sound, repeat every 10 seconds until
alarm sounds or for a maximum of 1 minute. If the smoke detector does not function properly, call
your smoke detector installer or dealer for service.
Owner’s Maintenance
The smoke detector is designed to require minimum maintenance. If the case becomes dusty,
vacuum with a small brush attachment. If the case is greasy, wipe the case gently with a soft cloth
slightly dampened with soapywater.



Never disassemble the smoke detector; there are no user serviceable parts inside the unit.
Youmay only remove detector from backplate to replace batteries if not serviced by installer.
When replacing the batteries, follow the instructions specified within the Installation Instruc-
tions.
Never paint the unit. Paint may prevent smoke from entering the unit. If you are planning renov-
ations or repainting, contact your installer and ask that the unit be temporarily removed until
work is complete.
If the unit is located in an area where it is exposed to high levels of dust or insects and causes false
alarms, it may require service; contact your smoke detector installer or dealer.
Testing and maintenance procedures shall be in accordance with CAN/ULC-S552-02.
Specifications
l Regulatory Listing: UL268/ULC-S531 (WS4936 only) / EN 14604 (WS4936EU/WS8936)
l Diameter: 5 in (125 mm)
l Height: 2.5 in (63 mm)
l Weight (including battery): 8.75 oz (243 g)
l Color:White
l Spacing rating: 70 ft (21.3 m)
l Alarm Sensitivity (threshold) WS4936 (cULus): 1.26 - 2.39%/ foot obscuration
l Alarm Sensitivity (threshold) WS4936EU/WS8936: complies with EN14604
l Audible Signal (ANSI Temporal 3): 85dBA min. in alarm
l Sounder Alarm Pattern (WS4936 only); Evacuation Temporal Pattern (WS4936EU /WS8936)
l Operating Temperature: 

l Model WS4936: 40°F to 100°F (4.4°C to 37.8°C)
l ModelsWS4936EU/WS8936: 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

l Operating Temperature with Heat Detector: 32ºF-100ºF (0º-37.8ºC)
l Heat Alarm: 135ºF (57ºC)
l Humidity:

l WS4936:15%-90% RH, non-condensing
l WS4936EU/WS8936: 93% RH, non-condensing

l Appproved Batteries for WS4936: 3 AAA Duracell Procell PC2400 or Energizer E92
l Approved Batteries for WS4936EU/WS8936: 3 AAA Duracell Procell MN2400
l Alarm Silencing (WS4936) 8 minutes automatically resettable
l Supervisory Transmission Frequency (WS4936): 64 min. intervals
l Supervisory Transmission Frequency (WS4936EU /WS8936): 12 minute intervals
l LowBattery Detection: Low battery 14 days remaining
Limited Warranty
DigitalSecurityControlswarrants that for a period of twelve months fromthe date of purchase, the product shallbe free of defects in
materialsand workmanship undernormaluse and that in fulfillment of anybreach of such warranty, DigitalSecurityControlsshall, at

itsoption, repair or replace the defective equipment upon return of the equipment to its repair depot. Thiswarrantyappliesonly to
defects in partsand workmanship and not to damage incurred in shipping orhandling, ordamage due to causesbeyond the con-
trolof DigitalSecurityControlssuch as lightning, excessive voltage, mechanicalshock, waterdamage, ordamage arising out of
abuse, alteration or improperapplication of the equipment.
The foregoing warrantyshallapplyonly to the originalbuyer, and isand shallbe in lieu of anyand allotherwarranties, whether
expressed or implied and of allotherobligationsor liabilitieson the part of DigitalSecurityControls. DigitalSecurityControlsneither
assumesresponsibilitynorauthorizesanyotherperson purporting to act on itsbehalf to modifyor to change thiswarranty, nor to
assume for it anyotherwarrantyor liabilityconcerning thisproduct.
In no event shallDigitalSecurityControlsbe liable foranydirect, indirect or consequentialdamages, lossof anticipated profits, lossof
time oranyother losses incurred by the buyer in connection with the purchase, installation oroperation or failure of thisproduct.
Smoke Detectors:Smoke detectors that are a part of thissystemmaynot properlyalert occupantsof a fire fora numberof reas-
ons, some of which follow. The smoke detectorsmayhave been improperly installed orpositioned. Smoke maynot be able to reach
the smoke detectors, such aswhen the fire is in a chimney, wallsor roofs, oron the other side of closed doors. Smoke detectorsmay
not detect smoke fromfireson another levelof the residence orbuilding.
Every fire isdifferent in the amount of smoke produced and the rate of burning. Smoke detectorscannot sense all typesof fires
equallywell. Smoke detectorsmaynot provide timelywarning of firescaused bycarelessnessor safetyhazardssuch assmoking in
bed, violent explosions, escaping gas, improper storage of flammable materials, overloaded electricalcircuits, children playing with
matchesorarson. Even if the smoke detectoroperatesas intended, there maybe circumstanceswhen there is insufficient warning
to allow alloccupants to escape in time to avoid injuryordeath.
Warning: DigitalSecurityControls recommends that the entire systembe completely tested on a regularbasis. However, despite fre-
quent testing, and due to, but not limited to, criminaltampering orelectricaldisruption, it ispossible for thisproduct to fail to performas
expected.
Important Information: Changesormodificationsnot expresslyapproved byDigitalSecurityControlscould void the user’sauthor-
ity to operate thisequipment.

EULA
IMPORTANT - READ CAREFULLY: DSC Software purchased with or without Products and Components is copyrighted
and is purchased under the following license terms:
ThisEnd-UserLicense Agreement (“EULA”) isa legalagreement between You (the company, individualorentitywho acquired the
Software and any related Hardware)and DigitalSecurityControls, a division of Tyco SafetyProductsCanada Ltd. (“DSC”), the man-
ufacturerof the integrated securitysystemsand the developerof the software and any related productsor components
(“HARDWARE”)which You acquired. If the DSC software product (“SOFTWAREPRODUCT”or “SOFTWARE”) is intended to be
accompanied byHARDWARE, and isNOTaccompanied bynew HARDWARE, You maynot use, copyor install the SOFTWARE
PRODUCT. The SOFTWAREPRODUCT includescomputer software, and may include associated media, printed materials, and
“online”orelectronicdocumentation. Anysoftware provided along with the SOFTWAREPRODUCT that isassociated with a sep-
arate end-user license agreement is licensed to You under the termsof that license agreement. By installing, copying, downloading,
storing, accessing orotherwise using the SOFTWAREPRODUCT, You agree unconditionally to be bound by the termsof this
EULA, even if thisEULAisdeemed to be a modification of anypreviousarrangement or contract. If You do not agree to the termsof
thisEULA, DSC isunwilling to license the SOFTWAREPRODUCT to You, and You have no right to use it.
SOFTWARE PRODUCT LICENSE
The SOFTWAREPRODUCT isprotected bycopyright lawsand internationalcopyright treaties, aswellasother intellectualproperty
lawsand treaties. The SOFTWAREPRODUCT is licensed, not sold.
GRANT OF LICENSE This EULA grants You the following rights:
Software Installation and Use -Foreach license You acquire, You mayhave onlyone copyof the SOFTWAREPRODUCT
installed.
Storage/Network Use -The SOFTWAREPRODUCTmaynot be installed, accessed, displayed, run, shared orused concurrently
on or fromdifferent computers, including a workstation, terminalorotherdigitalelectronicdevice (“Device”). In otherwords, if You
have severalworkstations, You willhave to acquire a license foreach workstation where the SOFTWAREwillbe used.
Backup Copy -You maymake back-up copiesof the SOFTWAREPRODUCT, but You mayonlyhave one copyper license
installed at anygiven time. You mayuse the back-up copysolely forarchivalpurposes. Except asexpresslyprovided in thisEULA,
You maynot otherwise make copiesof the SOFTWAREPRODUCT, including the printed materialsaccompanying the SOFTWARE.
DESCRIPTION OFOTHER RIGHTSAND LIMITATIONS



Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly -You maynot reverse engineer, decompile, ordis-
assemble the SOFTWAREPRODUCT, except and only to the extent that such activity isexpresslypermitted byapplicable law not-
withstanding this limitation. You maynot make anychangesormodifications to the Software, without the written permission of an
officerof DSC. You maynot remove anyproprietarynotices, marksor labels fromthe Software Product. You shall institute reas-
onable measures to ensure compliance with the termsand conditionsof thisEULA.
Separation of Components -The SOFTWAREPRODUCT is licensed asa single product. Itscomponent partsmaynot be sep-
arated foruse on more than one HARDWAREunit.
Single INTEGRATED PRODUCT - If You acquired thisSOFTWAREwith HARDWARE, then the SOFTWAREPRODUCT is
licensed with the HARDWAREasa single integrated product. In thiscase, the SOFTWAREPRODUCTmayonlybe used with the
HARDWAREasset forth in thisEULA.
Rental -You maynot rent, lease or lend the SOFTWAREPRODUCT. You maynot make it available to othersorpost it on a serveror
web site.
Software Product Transfer -You may transferallof Your rightsunder thisEULAonlyaspart of a permanent sale or transferof the
HARDWARE, provided You retain no copies, You transferallof the SOFTWAREPRODUCT (including allcomponent parts, the
media and printed materials, anyupgradesand thisEULA), and provided the recipient agrees to the termsof thisEULA. If the
SOFTWAREPRODUCT isan upgrade, any transfermust also include allprior versionsof the SOFTWAREPRODUCT.
Termination -Without prejudice to anyother rights, DSC may terminate thisEULAif You fail to complywith the termsand conditions
of thisEULA. In such event, You must destroyallcopiesof the SOFTWAREPRODUCTand allof itscomponent parts.
Trademarks -ThisEULAdoesnot grant You any rights in connection with any trademarksor service marksof DSC or itssuppliers.
COPYRIGHT - All title and intellectualproperty rights in and to the SOFTWAREPRODUCT (including but not limited to any images,
photographs, and text incorporated into the SOFTWAREPRODUCT), the accompanying printed materials, and anycopiesof the
SOFTWAREPRODUCT, are owned byDSC or itssuppliers. You maynot copy the printed materialsaccompanying the SOFTWARE
PRODUCT. All title and intellectualproperty rights in and to the content which maybe accessed through use of the SOFTWARE
PRODUCTare the propertyof the respective content ownerand maybe protected byapplicable copyright orother intellectualprop-
erty lawsand treaties. ThisEULAgrantsYou no rights to use such content. All rightsnot expresslygranted under thisEULAare
reserved byDSC and itssuppliers.
EXPORT RESTRICTIONS -You agree that You willnot export or re-export the SOFTWAREPRODUCT to anycountry, person, or
entitysubject to Canadian export restrictions.
CHOICE OF LAW - ThisSoftware License Agreement isgoverned by the lawsof the Province of Ontario, Canada.
ARBITRATION -Alldisputesarising in connection with thisAgreement shallbe determined by finaland binding arbitration in accord-
ance with the Arbitration Act, and the partiesagree to be bound by the arbitrator’sdecision. The place of arbitration shallbe
Toronto, Canada, and the language of the arbitration shallbe English.
LIMITED WARRANTY
NO WARRANTY -DSC PROVIDESTHESOFTWARE“ASIS”WITHOUTWARRANTY. DSC DOESNOTWARRANTTHATTHE
SOFTWAREWILL MEETYOUR REQUIREMENTSOR THATOPERATION OFTHESOFTWAREWILL BEUNINTERRUPTED OR
ERROR-FREE.
CHANGES IN OPERATING ENVIRONMENT -DSC shallnot be responsible forproblemscaused bychanges in the operating
characteristicsof the HARDWARE, or forproblems in the interaction of the SOFTWAREPRODUCTwith non-DSC-SOFTWAREor
HARDWAREPRODUCTS.
LIMITATION OF LIABILITY; WARRANTY REFLECTS ALLOCATION OF RISK - IN ANYEVENT, IF ANYSTATUTEIMPLIES
WARRANTIESOR CONDITIONSNOTSTATED IN THISLICENSEAGREEMENT, DSC’SENTIRELIABILITYUNDER ANY
PROVISION OFTHISLICENSEAGREEMENTSHALL BELIMITED TOTHEGREATER OFTHEAMOUNTACTUALLYPAID BYYOU
TOLICENSETHESOFTWAREPRODUCTAND FIVECANADIAN DOLLARS(CAD$5.00). BECAUSESOMEJURISDICTIONSDO
NOTALLOWTHEEXCLUSION OR LIMITATION OFLIABILITYFOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THEABOVE
LIMITATION MAYNOTAPPLYTOYOU.
DISCLAIMER OF WARRANTIES -THISWARRANTYCONTAINSTHEENTIREWARRANTYAND SHALL BEIN LIEU OFANY
AND ALL OTHERWARRANTIES,WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDINGALL IMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYOR FITNESSFOR APARTICULAR PURPOSE)AND OFALL OTHER OBLIGATIONSOR LIABILITIESON THE
PARTOFDSC. DSCMAKESNOOTHERWARRANTIES. DSC NEITHER ASSUMESNOR AUTHORIZESANYOTHER PERSON
PURPORTINGTOACTON ITSBEHALFTOMODIFYOR TOCHANGETHISWARRANTY, NOR TOASSUMEFOR ITANYOTHER
WARRANTYOR LIABILITYCONCERNINGTHISSOFTWAREPRODUCT.
EXCLUSIVE REMEDY AND LIMITATION OF WARRANTY -UNDER NOCIRCUMSTANCESSHALL DSC BELIABLEFOR ANY
SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECTDAMAGESBASED UPON BREACH OFWARRANTY, BREACH OF
CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR ANYOTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGESINCLUDE, BUTARENOT

LIMITED TO, LOSSOFPROFITS, LOSSOFTHESOFTWAREPRODUCTOR ANYASSOCIATED EQUIPMENT, COSTOFCAPITAL,
COSTOFSUBSTITUTEOR REPLACEMENTEQUIPMENT, FACILITIESOR SERVICES, DOWN TIME, PURCHASERSTIME, THE
CLAIMSOFTHIRD PARTIES, INCLUDINGCUSTOMERS, AND INJURYTOPROPERTY.
DSC recommends that the entire systembe completely tested on a regularbasis. However, despite frequent testing, and due to,
but not limited to, criminaltampering orelectricaldisruption, it ispossible for thisSOFTWAREPRODUCT to fail to performasexpec-
ted.

Regulatory Information
Thisproduct hasbeen approved by the California State Fire Marshal(CSFM)pursuant to section 13144.1 of the California Health
and SafetyCode. See CSFMListing No. 7272-1273:125 forallowable valuesand/or conditions foruse concerning materialpresen-
ted in thisdocument. The approval issubject to reexamination, revision and possible cancellation. The smoke alarm
WS4936/WS4936EU/WS8936 hasa recommended service life of 10 yearsundernormalconditionsof use. Please refer to the label
applied to the device indicating the recommended replacement year.
For servicing the unit or replacement batteriesplease callyour installation company that provided you with the alarmsystem.
NOTE: In Australia, the device shallnot be installed in locationswhere the normalambient temperature is lower than 41°F (5°C)or
higher than 113°F (45°C).
Thismanualshallbe used in conjunction with the Installation Manualof the alarmcontrolpanel. All the instructionsspecified within
that manualmust be observed.
FCC Compliance Statement
CAUTION: Changesormodificationsnot expresslyapproved byDSC could void yourauthority to use thisequipment.
Thisequipment generatesand uses radio frequencyenergyand if not installed and used properly, in strict accordance with the
manufacturer’s instructions, maycause interference to radio and television reception. It hasbeen type tested and found to comply
with the limits forClassBdevice in accordance with the specifications in Subpart “B”of Part 15 of FCC Rules, which are designed to
provide reasonable protection against such interference in any residential installation. However, there isno guarantee that
interference willnot occur in a particular installation. If thisequipment doescause interference to television or radio reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user isencouraged to try to correct the interference byone ormore of
the following measures:
•Re-orient the receiving antenna
•Relocate the alarmcontrolwith respect to the receiver
•Move the alarmcontrolaway fromthe receiver
•Connect the alarmcontrol into a different outlet so that alarmcontroland receiverare on different circuits.
If necessary, the user should consult the dealeroran experienced radio/television technician foradditionalsuggestions.
The usermay find the following booklet prepared by the FCC helpful: “How to Identifyand Resolve Radio/Television Interference
Problems”. Thisbooklet isavailable fromthe U.S. Government Printing Office,Washington, D.C. 20402, Stock# 004-000-00345-4.
Industry CanadaCompliance Statement:
ThisClassBdigitalapparatusmeetsall requirementsof the Canadian interference-causing equipment regulations.
Cet appareilnumérique de la Classe Brespecte toutes lesexigencesde règlement sur le matérielbrouilleurdu Canada.
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Introduction
Le détecteur WS4936/WS4936EU/WS8936 est un détecteur de fumée photoélectrique sans fil dis-
posant d’une consigne de température fixe, d’une fonction de détection d’élévation de la tem-
pérature et d’une alarme par capteur piézoélectrique interne. Trois versions sont disponibles : une
version à 433 MHz pour l’Amérique du nord (WS4936), une version européenne/internationale et
australienne à 433 MHz (WS4936EU) et une version européenne à 868 MHz (WS8936).
REMARQUE : Le détecteur de chaleur basé sur l’élévation de la température n’a pas été examiné
par cULus.
REMARQUE : Les versions AUS et EU ne disposent pas d’une détection de chaleur à température
fixe,mais DISPOSENT d’une détection à élévation de température.
Dispositifs compatibles
Ce détecteur de fumée est compatible avec les centrales DSC homologuées UL/ULC et les récep-
teurs sans fil DSC suivants : SCW9045-433, SCW9047-433, SCW9055(D)(G)(I)-433, SCW9057(D
(G)(I)-433, RF5132-433, RF5108-433, RFK5500-433, RFK5501-433, RFK5508-433, RFK5516-
433, TR4164-433,WS4920, RF4164-433, SCW9067(H)(C)-433.

Fonctionnement
L’appareil effectue une détection de fumée ou d’élévation de la chaleur toutes les 7 à 8 secondes.
Au cours de cette opération, l’appareil effectue aussi un autodiagnostic et contrôle la présence de
pannes et de sabotage. Lors d’un fonctionnement normal, le voyant vert clignote toutes les
12 secondes et l’avertisseur reste silencieux.
Alarme de détection de fumée
Le détecteur de fumée déclenchera une alarme lorsque le niveau de signal dépasse le seuil
« d’alarme » et se rétablira automatiquement lorsque le niveau de signal tombe en-dessous du
seuil de « rétablissement » d’alarme. Lors de l’alarme, le voyant clignotera 1 fois par seconde et
l’avertisseur émettra la séquence temporelle d’évacuation.
Mise sous silence de l’alarme
Ce détecteur de fumée est doté d’une fonction de mise sous silence de l’alarme qui se réinitialise
de façon automatique. Quand le détecteur est en alarme, une pression sur le bouton Test/Si-
lence/Réinitialisation mettra sous silence l’annonce locale de l’alarme et transmettra un événement
de rétablissement d’alarme à la centrale. Le voyant lumineux clignotera toutes les 8 secondes (pen-
dant 10 minutesmax.) pour indiquer que l’alarme estmise sous silence.
Le clignotement du voyant s’arrête quand l’unité retourne en fonctionnement normal. La fonction
de mise sous silence de l’alarme a une durée fixe qui désensibilise le détecteur de fumée pendant
8 minutes.
La mise sous silence de l’alarme ne désactive pas le détecteur mais réduit plutôt sa sensibilité de
détection. À la suite de la mise sous silence, le détecteur de fumée revient automatiquement au
fonctionnement prévu. Si la fumée autour du détecteur est suffisamment dense pour supposer une
situation de danger potentiel, il reste en alarme, ou éventuellement revient rapidement à l’état
d’alarme.
Panne du détecteur
Lorsque le détecteur rencontre une panne générale, le voyant jaune clignote une fois toutes les
quatre secondes et l’avertisseur émettra une compression d’impulsions (gazouillement) toutes les
48 secondes. Après 12 heures, la centrale affichera une perte de message de supervision.
REMARQUE : L'avertisseur sonore et voyant ne sont pas synchronisés.

Détecteur de fumée sans fil WS4936/WS4936EU(433MHz)/WS8936(868MHz)
Instructions d’installation et d’utilisation
Lisez soigneusement ce feuillet d’instructions avant l’installation et l’utilisation des détecteur de fumée sans fil WS4936/WS4936EU/WS8936



État Voyants lumineux Avertisseur

Normal Clignotement du voyant vert toutes
les 12 secondes Éteint

Alarme de
détection de
chaleur

Clignotement du voyant rouge
toutes les secondes. À 3 temps ANSI S3.41

Test de détection
de chaleur

Clignotement du voyant rouge
toutes les secondes. À 3 temps ANSI S3.41

Alarme de
détection de

fumée

Clignotement du voyant rouge
toutes les secondes.

À 3 temps ANSI S3.41
(appuyer sur le bouton pour mettre sous

silence pendant 5 à 10 minutes)

Test de détection
de fumée

Clignotement du voyant rouge
toutes les secondes.

À 3 temps ANSI S3.41
(appuyer sur le bouton pour mettre sous

silence pendant 5 à 10 minutes)

Test de l’alarme Clignotement du voyant rouge
toutes les secondes. À 3 temps ANSI S3.41

Panne du
détecteur

Clignotement du voyant jaune
toutes les 4 secondes

Une compression d’impulsions toutes les
48 secondes

Batterie faible Clignotement du voyant jaune
toutes les 12 secondes

Une compression d’impulsions toutes les
48 secondes (appuyer sur le bouton pour
mettre sous silence pendant 12 heures)

Souillure du
détecteur

Clignotement du voyant jaune
toutes les 8 secondes

Une compression d’impulsions toutes les
48 secondes

Mise en route Séquence de clignotement du
voyant rouge, jaune, vert

Une compression d’impulsions à la fin de
la séquence de mise en route

Contact anti-
sabotage

Séquence de clignotement du
voyant rouge, jaune, vert toutes les

12 secondes
Éteint

Tableau 1 : Indicateur de détection et d’état

Fonction de souillure du détecteur
Lorsque le détecteur est souillé, le voyant jaune clignote une fois toutes les 8 secondes et
l’avertisseur émettra une compression d’impulsions toutes les 48 secondes. Consultez le para-
graphe sur la maintenance pour nettoyer le détecteur. Après 12 heures, la centrale affichera une
perte de message de supervision.
Alarme de détection de chaleur
Le détecteur de chaleur (versions cULus uniquement) sera en alarme lorsque le niveau de signal
de détection de chaleur dépasse le seul d’alarme de détection de chaleur (135 °F/57 °C) et se réta-
blira automatiquement lorsque le niveau de signal de détection de chaleur tombe en-dessous du
seuil d’alarme de détection de chaleur (rétablissement). Le détecteur passera aussi en alarme si
une rapide élévation de la température est détectée sur une courte période. Lors de l’alarme, le
voyant clignotera 1 fois par seconde et l’avertisseur émettra la séquence temporelle d’évacuation.
Contact anti-sabotage
Le retrait du détecteur de la plaque de montage démarre une transmission de « sabotage ». L’état
de sabotage est restauré une fois le détecteur remonté sur la plaque.
Transmissions sans fil
Un message de supervision est transmis vers la centrale à intervalles de 64 minutes pour le
WS4936 et à intervalles de 12 minutes pour les modèles WS4936EU/WS8936. Si le signal n’est
pas reçu, la centrale considèrera le détecteur manquant. Le détecteur transmet les événements
suivants :
l Alarme/fin d’alarme - (alarme de détection de chaleur ou de fumée). Envoyé à chaque fois

qu’ils se produisent.
l Sabotage/fin de sabotage - (contact anti-sabotage activé) délai de 10 secondes au maximum

au rétablissement avant transmission.
l Batterie faible - (la tension de batterie est inférieure au seuil). La tension de la batterie est tes-

tée et transmise au moment des transmissions de supervision ou autres.
l Problème - (panne du détecteur ou limite de compensation du détecteur atteinte). Les pro-

blèmes sont transmis au moment qu’ils se produisent (un problème par intervalle de super-
vision).

Batteries
REMARQUE : Les batteries doivent être remplacées uniquement par des personnes qualifiées.
Les détecteurs de fumée et de chaleur sans fil sont alimentés par 3 piles AAA. Utilisez les piles
Duracell Procell PC2400 ou Energizer E92 pour le WS4936. Utilisez les piles Duracell Procell
MN2400 pour les WS4936EU/WS8936. La durée de vie des piles est estimée à 3 ans en



fonctionnement normal. Le détecteur contrôle régulièrement si la tension des batteries est faible. Si
un problème de batterie est détecté, un message de batterie faible est envoyé à la centrale qui affi-
chera l’identifiant du détecteur avec une batterie faible. En plus, le voyant jaune du détecteur se
mettra à clignoter toutes les 12 secondes. L’avertisseur du détecteur émettra une compression
d’impulsions toutes les 48 secondes (le voyant jaune continuera de clignoter) tant que les batteries
ne sont pas remplacées. Un appui sur le bouton de mise sous silence suspendra l’émission de la
compression d’impulsions pendant 12 heures, si aucun autre problème n’existe. Les batteries
doivent être remplacées quand l’émission d’une compression d’impulsions commence. Remplacez
les batteries par des neuves.
Installation et remplacement des batteries
Pour remplacer les batteries :
1. Retirez le détecteur du socle de montage en le tournant le détecteur dans le sens anti-

horaire. Retirez avec soin les batteries en les soulevant à l’aide d’un tournevis plat leur extré-
mité « + » etmettez-les au rebut en respectant la règlementation locale.

2. Pour garantir une bonne séquence de mise à l’arrêt, attendez environ 20 secondes avant
d’installer les batteries.

3. Installez 3 nouvelles piles AAA (disponible auprès d’un revendeur local Duracell ou Ener-
gizer) dans le compartiment des batteries. Installez les piles en insérant en premier
l’extrémité « - », puis en insérant l’extrémité « + ». Si les batteries ne sont pas correctement
insérées, veuillez les retirer avec soin en soulevant leur extrémité « + », puis les réinsérer cor-
rectement.

4. Remontez le détecteur sur son socle de fixation en le tournant dans le sens horaire tant que
lesmarques correspondantes ne sont pas alignées.

5. Après la séquence de mise en route, le voyant vert clignotera une fois toutes les 12 secondes
pour indiquer le bon fonctionnement du détecteur. Si les batteries ne sont pas installées cor-
rectement, le détecteur ne fonctionnera pas et les batteries peuvent s’endommager. Si le
détecteur ne démarre pas, vérifiez que les batteries sont bien installées et complètement
chargées.

6. Testez le détecteur (comme décrit plus loin).
UNE EXPOSITION PROLONGÉE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES OU À
L’HUMIDITÉ PEUTRÉDUIRE L’AUTONOMIE DES BATTERIES.
Instructions d’installation
Les détecteurs de fumée de la série WS4936/WS4936EU/WS8936 doivent être installés et utilisés
dans un environnement d’un degré 2 de pollution au maximum et de catégorie II contre les sur-
tensions, dans des EMPLACEMENTS PRIVÉS DE DANGER. L’équipement doit être installé uni-
quement par des AGENTS DE SERVICE (un AGENT DE SERVICE est une personne qui a reçu
une formation technique adéquate et qui a l’expérience nécessaire des risques encourus lors de
l’installation et de l’utilisation de cet équipement pour réduire les risques pour soi ou pour les
autres personnes).

1. Positionnement du détecteur de fumée
Des recherches montrent que tous les incendies dangereux, dans les habitations, produisent de la
fumée en plus ou moins grande quantité. L'expérience avec des incendies habituels, dans les habi-
tations, indique que des quantitésmesurables de fumée précèdent des niveaux détectables de cha-
leur dans la plupart des cas. Pour ces raisons, des détecteurs de fumée doivent être installés à
l'extérieur de chaque chambre à coucher et à chaque étage de l'habitation.
Les informations suivantes sont d'ordre général et il est recommandé de consulter les régle-
mentations et les codes de prévention d'incendie locaux lors de l'installation et du positionnement
de détecteurs de fumée. Il est recommandé d'installer un nombre de détecteurs de fumée sup-
plémentaires supérieur à celui exigé pour une protection minimale. D'autres zones qui doivent être
protégées sont : le sous- sol, les chambres à coucher et en particulier celles où les fumeurs
dorment, les salles à manger, les chaufferies et les buanderies ainsi que tous les couloirs non pro-
tégés par les appareils nécessaires. Sur les plafonds lisses, les détecteurs doivent être séparés de
9,1 m (30 pieds) comme référence. Un espace différent peut être requis selon la hauteur du pla-
fond, la circulation d'air, la présence de poutrelles, l'absence d'isolant, etc. Pour des recom-
mandations sur l'installation, consultez la norme NFPA 72, Code d'Alarme d'Incendie National,
CAN/ULC-S553-02 ou d'autres normes nationales en vigueur.



l Ne positionnez pas les détecteurs au sommet de plafonds en pointe ou à doubles pentes ;
l'espace d'air mort à ces endroits peut empêcher le détecteur de fumée de fonctionner.

l Évitez les endroits soumis à des turbulences d'air comme près de portes, ventilateurs ou
fenêtres. Une circulation rapide de l'air, autour du détecteur, peut empêcher la fumée d'entrer
dans l'appareil.

l Ne placez pas les détecteurs dans des endroits extrêmement humides.
l Ne placez pas les détecteurs à des endroits où la température peut s'élever au-delà de 38°C

(100°F) ou s'abaisser en-dessous de 5 C (41°F).
l Aux États-Unis, les détecteurs de fumée doivent toujours être installés conformément au Cha-

pitre 29 de la norme NFPA 72, Code d'Alarme d'Incendie National : 29.5.1.1.
Quand il est exigé par d'autres lois, codes ou normes d'un type particulier d'établissement en
vigueur, les alarmes de station de détection de fumée simple ou multiple doivent être installées de
la façon suivante :
1. Dans toutes les chambres à coucher et chambres d'hôtes.
2. À l'extérieur de chacune des différentes zones de sommeil de l'unité d'habitation, à 6,4 m (21

pieds) de toute porte d'une chambre à coucher, avec la distance mesurée le long du trajet de
circulation.

3. À chaque étage de l'unité d'habitation, y compris les sous-sols.
4. À chaque étage d'un foyer résidentiel ou d'un établissement de soins (petit bâtiment), y com-

pris les sous-sols à l'exclusion des vides sanitaires et des greniers non aménagés.
5. Dans le ou les salons d'une suite d'invités.
6. Dans le ou les salons d'un foyer résidentiel ou d'un établissement de soins (petit bâtiment).

REMARQUE : en Australie, l’appareil ne doit pas être installé dans des endroits où la tem-
pérature ambiante normale est inférieure à 5 °C ou supérieure à 45 °C.
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2. Plaque arrière d’un détecteur de fumée
REMARQUE : Ces dispositifs d’alarme doivent exclusivement être installés par un tech-
nicien/ingénieur compétent.
Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un cache.
Une fois l’emplacement convenable trouvé, montez la plaque arrière du détecteur. Installez le socle
de fixation au plafond ou sur un mur (si les règlements locaux le permettent) à l’aide du gabarit des
vis si nécessaire. Utilisez les deux vis et chevilles fournies. Ajustez le socle de sorte que les vis se
positionnent à l’extrémité de la fente des vis et serrez.



3. Fixation
Insérez le détecteur dans le socle en l’alignant sur la base (l’entaille d’alignement du détecteur doit
être légèrement décalée de l’onglet de libération du contact anti-sabotage du socle de fixation),
puis tournez le détecteur dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il se bloque en place.

4. Tester l’appareil
REMARQUE : Le central de télésurveillance (le cas échéant) doit être averti avant de procéder au
test. Vous éviterez ainsi une fausse alarme et une intervention non nécessaire du central de télé-
surveillance.
Démarrez le test en appuyant sur le bouton de test pendant 5 secondes au minimum. Le déclen-
chement de l’alarme est indiqué par le clignotement du voyant lumineux, l’activation de l’avertisseur
et l’envoi d’un signal d’alarme vers la centrale. Le détecteur revient à la normalité lorsque le bouton
est relâché.
REMARQUE : Laissez passer au moins 20 secondes avant la mise en route et le rétablissement du
contact d’anti-sabotage ou l’alarme, après un test. N’appuyez pas sur le bouton de test lorsque de
la fumée est présente.
REMARQUE : Si le détecteur est dans l’un des états suivants quand un test est lancé, il ne passera
pas à l’état d’alarme.
l Sabotage (le détecteur n’est pas installé sur la plaque de montage)
l Problème de compensation
l D’autres pannes internes qui pourraient empêcher une alarme de détection de fumée ou de

chaleur

5. Attribution d’un appareil
Le numéro à 6 chiffres situé à l’arrière du boîtier du détecteur de fumée doit être attribué dans une
centrale d’alarme au moyen de la programmation de l’installateur. Consultez le manuel
d’installation du récepteur pour plus de détails. Pour tester des emplacements, retirez le détecteur
de la plaque arrière pendant une seconde (sabotage), puis remontez- le. Attendez au moins
30 secondes les résultats du test avant de le réactiver.
Instructions d’utilisation
Sécurité-incendie dans la maison
La plupart des incendies se déclarent dans les habitations. Pour minimiser ce danger, il est recom-
mandé de procéder à une vérification de sécurité-incendie et de préparer un plan d’évacuation de
la famille.

Audit domestique de sécurité-incendie
1. Tous les appareils et les prises électriques sont-ils en bon état du point de vue de la sécurité

? Vérifiez qu’il n’y a pas de cordon effiloché, de circuit d’éclairage surchargé, etc. Si vous
n’êtes pas sûr de l’état de vos appareils électriques ou systèmes, faites-les examiner par un
professionnel.

2. Les liquides inflammables sont-ils entreposés en toute sécurité dans des conteneurs fermés,
dans un local frais et bien aéré ? Il faut éviter de nettoyer l’unité avec des liquides inflam-
mables.

3. Lesmatières dangereuses (allumettes) sont-elles hors de portée des enfants ?
4. Tous les fours et appareils à charbon de bois sont-ils correctement installés, propres et en

bon état de fonctionnement ? En cas de doutes, faites-les vérifier par un professionnel.

Plan d’évacuation de la famille
Généralement, il s'écoule très peu de temps entre la détection de l'incendie et le moment où il
devient fatal. Pour cette raison, il est capital de développer un plan d’évacuation de la famille et de
le mettre en pratique.
l Tous lesmembres de la famille doivent participer à la préparation du plan d’évacuation.
l Déterminez les voies d'évacuation possibles de chaque lieu de la maison. La plupart des incen-

dies se déclarent en pleine nuit. Il faut donc accorder une attention particulière aux voies
d'évacuation depuis les chambres.

l Il est essentiel que l’évacuation depuis une chambre soit possible sans ouvrir une porte inté-
rieure. Tenez compte des points suivants lors de l'établissement de vos plans d'évacuation :



l Vérifiez que les portes et fenêtres donnant sur l’extérieur sont faciles à ouvrir. Vérifiez que les
ouvertures ne sont pas bloquées par de la peinture et que leur mécanisme de verrouillage
fonctionne bien.

l Si l’ouverture ou l’utilisation des sorties sont trop difficiles pour les enfants, les personnes
âgées ou handicapées, un plan de secours particulier doit être prévu. Vous devez notamment
vous assurer que les secouristes puissent entendre sans délai le signal d’alarme incendie.

l Si la sortie de secours est au-dessus du niveau du sol, prévoyez une échelle ou une corde
incendie agréée et apprenez à l’utiliser.

l Les issues de secours au niveau du sol doivent être dégagées. En hiver, veillez à déblayer la
neige des portes-fenêtres. Lesmeubles ou les équipements extérieurs ne doivent pas gêner
les issues.

l Tous les occupants de la maison doivent convenir d’un point prédéterminé de rassemblement,
où on peut s’assurer que tous sont présents (par exemple, de l’autre côté de la rue ou chez un
voisin).

l Quand il n’y a plus personne dans la maison, appelez les pompiers.
l Une évacuation rapide est la marque d’un bon plan. Ne cherchez pas les causes de l’incendie

et n’essayez pas de combattre. Ne vous inquiétez pas des biens ou des objets de valeur car
vous perdriez un temps précieux. Une fois à l’extérieur, ne retournez pas dans la maison ; atten-
dez les pompiers.

l Rédigez le plan d’évacuation d’urgence et procédez à des exercices d’évacuation fré-
quemment de sorte que, en cas d’urgence éventuelle, tout le monde sache ce qu’il doit faire.
Revoyez le plan dès que les conditions changent : par exemple, lorsque l’habitation abrite plus
ou moins de membres de la famille ou si des changements sont apportés à l’habitation.

l Assurez-vous que votre système d'alarme incendie est opérationnel en effectuant des essais
chaque semaine. Si vous avez des doutes sur le fonctionnement de votre système, contactez
l’installateur ou le revendeur de votre détecteur de fumée.

l DSC recommande de contacter les sapeurs-pompiers locaux et de demander des informations
complémentaires sur le plan d’évacuation et de sécurité incendie domestique. Si possible,
demandez à votre agent local de prévention des incendies de procéder à une inspection de
sécurité incendie de votre habitation.

Test de votre détecteur de fumée
Suivez la procédure de test décrit ci-après ou contactez le revendeur de votre détecteur ou
votre installateur pour les instructions de test. DSC recommande de tester le système
d’alarme dans son intégrité aumoins une fois par semaine pour vérifier le bon fonctionnement
de toutes ses fonctions.

Test de l’unité de détection de fumée
Démarrez le test en appuyant sur le bouton de test pendant 5 secondes (min.), l’avertisseur émet
des sons « clic » pendant ce temps. Maintenez le bouton enfoncé tant que l’alarme ne sonne, une
alarme doit être envoyée à la centrale. Dès que le bouton est relâché, l’alarme doit cesser. Si ce
n’est pas le as, vérifiez que les batteries sont du type correct, dans de bonnes conditions et sont ins-
tallées correctement.
Une fois le test fonctionnel du détecteur de fumée terminé, vérifiez la chambre de détection de
l'unité pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Si l'alarme ne résonne pas, utilisez un
gaz de test en aérosol de type « Testeur de détecteur de fumée Solo A10 ». Secouez bien la
bombe, dirigez-la vers le détecteur de fumée et appliquez une courte pulvérisation (pas plus d'une
seconde) sur le détecteur. Si l'alarme ne se déclenche pas, répétez l'opération toutes les 10
secondes jusqu'à ce que l'alarme résonne, et ce pendant une minute au maximum. Si le détecteur
de fumée ne fonctionne pas correctement, appelez l'installateur ou le revendeur pour procéder à
sa réparation.
Entretien par le propriétaire
Le détecteur de fumée requiert peu d’entretien. Si le boîtier est couvert de poussière, nettoyez-le
avec un aspirateur doté d’une petite brosse. Si le boîtier est gras, essuyez-le doucement avec un
chiffon doux légèrement trempé avec de l’eau savonneuse.
Ne démontez jamais le détecteur de fumée : aucune pièce n’est réparable par l’utilisateur à
l’intérieur de l’appareil. Vous pouvez uniquement retirer la plaque arrière du détecteur pour rem-
placer les batteries, si cette opération n’est pas réalisée par l’installateur. Lors du rem-
placement des batteries, suivez les instructions contenues dans le livret d’installation.
Ne pas peindre l’appareil. La peinture empêchera la fumée d’entrer dans l’appareil. Si vous pré-
voyez des rénovations ou des réparations, contactez votre installateur et demandez-lui de reti-
rer temporairement l’appareil jusqu’à la fin des travaux.
Si l’appareil est installé dans une zone fortement poussiéreuse ou en présence de nombreux
insectes, des fausses alarmes sont possibles et un entretien sera éventuellement nécessaire. Con-
tactez l’installateur ou le revendeur de votre détecteur.
Les procédures de test et d’entretien doivent être conformes à la directive CAN/ULC-S552-02.
Caractéristiques techniques
l Homologation réglementaire : UL268/ULC-S531 (WS4936 uniquement) / EN 14604

(WS4936EU/WS8936)
l Diamètre : 125 mm (5 po)
l Hauteur : 63 mm (2,5 po)
l Poids (batteries incluses) : 243 g (8,75 oz)



l Couleur : blanc
l Espacement nominal : 21,3 m (70 pi)
l Sensibilité de l’alarme (seuil) WS4936 (cULus) : 1,26 à 2,39 %/obscurcissement par pied
l Sensibilité de l’alarme (seuil) WS4936EU/WS8936 : conforme à la norme EN14604
l Signal sonore (à 3 temps ANSI) : 85 dBA min. en alarme
l Motif de l’alarme de l'avertisseur (WS4936 uniquement); Motif à n temps d’évacuation

(WS4936EU /WS8936)
l Température de fonctionnement :

l Modèle WS4936: 40°F to 100°F (4,4°C à 37,8°C)
l ModèlesWS4936EU/WS8936: 0°C to 55°C (32°F à 131°F)

l Température de fonctionnement avec détection de chaleur : de 0 à 37,8 °C
l Alarme de détection de chaleur : 57 °C (135 °F)
l Humidité :

l WS4936: H.R. de 15 à 90 % sans condensation
l WS4936EU/WS8936: H.R. de 93 % sans condensation

l Piles approuvées pour le WS4936 : 3 piles AAA Duracell Procell PC2400 ou Energizer E92
l Piles approuvées pour le WS4936EU/WS8936: 3 piles AAA Duracell Procell MN2400
l Mise sous silence de l’alarme (WS4936) 8 minutes à redémarrage automatique
l Fréquence de transmission de supervision (WS4936) : intervalles de 64 minutes
l Fréquence de transmission de supervision (WS4936EU /WS8936): intervalles de 12 minutes
l Détection de batterie faible : autonomie restante de 14 jours
Garantie limitée
DigitalSecurityControlsgarantit que pendant une période de 12 moisà compterde la date d’achat, le produit est exempt de défaut
ou vice de matériauxet de fabrication danslesconditionsnormalesd’utilisation et de respect destermesde la garantie, DigitalSecu-
rityControlsdoit, à sa discrétion, réparerou remplacer l’équipement défectueuxlorsdu retourdu matérielà son dépôt de répa-
ration. Cette garantie s’applique uniquement auxdéfautsde pièceset de fabrication et non pasauxdommagesencourus lorsdu
transport ou de la manutention, niauxdommagesdusà descausesindépendantesde la volonté de DigitalSecurityControls telles
que la foudre, lessurtensions, les impactsmécaniques, lesdégâtsdeseauxou bien lesdommagesdusà un abus, une modification
ou une application inappropriée de l’équipement.
La garantie précédemmentmentionnée s’applique uniquement à l’acheteuroriginal, et elle remplace toutes lesautresgaranties,
qu’ellessoient explicitesou implicites, et toutes lesautresobligationsou engagementsde la part de DigitalSecurityControls. Digital
SecurityControlsn’assume et n’autorise aucune autre personne prétendant agiren son nomdemodifierou changercette garan-
tie, n’assume pourcela aucune autre garantie ou responsabilité concernant ce produit.
En aucun casDigitalSecurityControlsne pourrait être tenu comme responsable d’aucun dommage direct, indirect ou consécutifs,
pertesde profitsanticipées, perte de tempsou toutesautrespertesoccasionnéespar l’acheteuren rapport avec l’achat,
l’installation ou l’exploitation ou bien la défaillance de ce produit.
Détecteurs de fumée:Lesdétecteursde fumée quifont partie du système peuvent ne pasbien alerter lesoccupantsd’un endroit
en feu pourun certain nombre de raisons, dont : Lesdétecteursde fumée peuvent avoirété malinstallésou positionnés. La fumée
peut ne paspouvoiratteindre lesdétecteursde fumée, parexemple dansle casd’un incendie dansune cheminée,mursou toits,
ou de l’autre côté de portesfermées. Lesdétecteursde fumée peuvent ne pasdétecter la fumée provenant d’incendiesà un autre
niveau de la résidence ou du bâtiment.

Tousles incendiesdiffèrent par la quantité de fumée produite et le tauxde combustion. Lesdétecteursde fumée ne peuvent pas
détecterde la mêmemanière tous lestypesd’incendie. Lesdétecteursde fumée ne fournissent pasd’avertissement opportun d’un
incendie causé parune imprudence ou unmanque de sécurité telsque fumerdansun lit, explosionsviolentes, fuitesde gaz,mau-
vaisrangement de produits inflammables, circuitsélectriquessurchargés, enfants jouant avecdesallumettes, incendiesprovoqués.
Même sile détecteurde fumée fonctionne comme prévu, danscertainescirconstancesle préavisn’est passuffisant pourpermettre
à tous lesoccupantsde s’enfuirà tempspouréviter lesblessuresou la mort.
Avertissement : DigitalSecurityControlsrecommande que la totalité du système soit testé régulièrement. Toutefois, même sivous
faitesdestestspériodiques, ilpeut arriverque le fonctionnement du produit ne soit pasconforme auxspécificationsen raison notam-
ment, maispasexclusivement, d’interventionscriminellesou de panne de courant.
Informations importantes : Deschangementsou desmodificationsde cet équipement, quin’ont pasété expressément approu-
vésparDSC, peuvent annuler le droit de l’utilisateurde mettre en service l’équipement.

Contrat de licence d'utilisation (CLU)
IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT : Le logiciel DSC acheté avec ou sans Produits et Composants est
protégé par le droit d'auteur et il est acheté conformément aux modalités du contrat de licence :
Ce Contrat de licence d'utilisation (« CLU »)est une entente légale entre Vous(l'entreprise, l'individu ou l'entité quia acheté le Logi-
cielet toutMatérielconnexe)et DigitalSecurityControls, une filiale de Tyco SafetyProductsCanada Ltd. (« DSC »), le fabriquant
dessystèmesde sécurité intégréset le développeurdu logicielet de tout produit ou composant connexe (« MATÉRIELS »)que
Vousavezacquis. Sile produit logicielDSC (« PRODUITLOGICIEL » ou « LOGICIEL »)a été conçu pourêtre accompagné pardu
MATÉRIEL et s’ilN’est PASaccompagné parun nouveauMATÉRIEL, Vousn’avezpasle droit d’utiliser, de copierou d’installer le
PRODUITLOGICIEL. Le PRODUITLOGICIEL comprend le logiciel, et peut aussicomprendre desmédiasconnexes, desmatériels
impriméset de la documentation « en ligne » ou électronique. Tout logicielfourniavec le PRODUITLOGICIEL quiest lié à un contrat
de licence d’utilisation séparé Vousdonne desdroitsconformément auxmodalitésde ce contrat de licence. En installant, copiant,
téléchargeant, sauvegardant, accédant ou utilisant d’une manière quelconque le PRODUITLOGICIEL, Vousacceptez incon-
ditionnellement d’être lié par lesmodalitésde ce CLU,même sice CLU est considéré unemodification de tout accord ou contrat
antérieur. Sivousn’acceptezpaslesmodalitésdu CLU, DSC refuse de Vousoctroyerune licence d’utilisation du PRODUIT
LOGICIEL et Vousn’avezpasle droit de l’utiliser.
LICENCESDU PRODUIT LOGICIEL
Le PRODUITLOGICIEL est protégé pardesloissur le droit d’auteuret destraités internationauxsur le droit d’auteur, ainsique par
d’autres loiset traitésde la propriété intellectuelle. Le droit d’utilisation du PRODUITLOGICIEL est octroyé, pasvendu.
OCTROI DE LA LICENCE Ce CLU vous donne les droits suivants :
Installation et utilisation du logiciel -Pourchacune deslicencesacquises, Vousn'avez le droit d'installerqu'un seulexemplaire
du PRODUITLOGICIEL.
Utilisation de stockage en réseau -Le PRODUITLOGICIEL ne peut pasêtre installé, accédé, affiché, exécuté, partagé ou uti-
lisé simultanément surdesordinateursdifférents, notamment une station de travail, un terminalou autre dispositif électronique
numérique (« Dispositif »). Autrement dit, siVousavezplusieurspostesde travail, Vousdevrezacheterune licence pourchaque
poste de travailoù le LOGICIEL sera utilisé.
Copie de sauvegarde -Vouspouvezfaire descopiesde sauvegarde PRODUITLOGICIEL,maisvousne pouvezavoirqu'une
seule copie installée par licence à toutmoment. Hormisce quiest expressément prévu dansce CLU, Vousn'avezpasle droit de faire
descopiesdu PRODUITLOGICIEL, lesmatériels imprimésaccompagnant le LOGICIEL compris. Hormisce quiest expressément
prévu dansce CLU, Vousn’avezpasle droit de faire descopiesdu PRODUITLOGICIEL, lesmatériels imprimésaccompagnant le
LOGICIEL compris.
DESCRIPTIONSD’AUTRESDROITSETLIMITES
Limites relatives à la rétro-ingénierie, à la décompilation et au désassemblage -Vousn’avezpasle droit de désosser,
décompilerou désassembler le PRODUITLOGICIEL, sauf et seulement dansla mesure danslaquelle une telle activité est expli-
citement permise par la loien vigueur, sanségardsà ceslimites. Vousn’avezpasle droit de faire deschangementsou desmodi-
fications, quelsqu’ilssoient, sansla permission écrite d’un dirigeant de DSC. Vousn’avezpasle droit de retirer lesnotices, les



marquesou lesétiquettesprivativesdu Produit Logiciel. Vousdevezinstituerdesmesuresraisonnablespourassurer la conformité
auxmodalitésde ce CLU.
Séparation des Composants -Le PRODUITLOGICIEL est fournisouslicence en tant que produit unique. Sespartiescom-
posantesne peuvent pasêtre séparéespourêtre utilisée surplusd’un MATÉRIEL.
PRODUIT INTÉGRÉ unique -Sivousavezacquisce LOGICIEL avecduMATÉRIEL, le PRODUITLOGICIEL est autorisé à être uti-
lisé avecle MATÉRIEL en tant que produit intégré unique. Dansce cas, le PRODUITLOGICIEL ne peut être utilisé qu’avecle
MATÉRIEL conformément à ce CLU.
Location -Vousn'avezpasle droit de louer, de mettre en bailou de prêter le PRODUITLOGICIEL. Vousn’avezpasle droit de le
mettre à la disposition d’autrespersonnesou de l’affichersurun serveurou un siteWeb.
Transfert du Produit Logiciel -Vouspouveztransférer tousvosdroitsde ce CLU uniquement dansle cadre de la vente ou du
transfert permanent du MATÉRIEL, à condition que Vousne conserviezaucune copie, que Voustransférieztout le PRODUIT
LOGICIEL (tous lescomposants, lesmatériels impriméset autres, toutes lesmisesà niveau et ce CLU), et à condition que le réci-
piendaire accepte lesconditionsde ce CLU. Sile PRODUITLOGICIEL est une mise à niveau, tout transfert doit également inclure
toutes lesversionsantérieuresdu PRODUITLOGICIEL.
Résiliation -Sousréserve de toussesautresdroits, DSC se réserve le droit de résilierce CLU siVousne respectezpaslesmoda-
litésde ce CLU. Dansce cas, Vousdevezdétruire toutes lescopiesdu PRODUITLOGICIEL et toutessespartiescomposantes.
Marques de commerce -Ce CLU ne Vousdonne aucun droit relativement auxmarquesde commerce ou auxmarquesde service
de DSC ou de sesfournisseurs.
DROITD'AUTEUR -Touslestitreset droitsde propriété intellectuelle associésau PRODUITLOGICIEL (notammentmaispasseule-
ment auximages, photographieset textes incorporésdansle PRODUITLOGICIEL), lesdocuments imprimésjointset tout exem-
plaire du PRODUITLOGICIEL sont la propriété de DSC et de sesfournisseurs. Vousn’avezpasle droit de faire descopiesdes
documents imprimésaccompagnant le PRODUITLOGICIEL. Touslestitreset droitsde propriété intellectuelle associésau contenu
quipeut être accédé par le biaisdu PRODUITLOGICIEL sont la propriété du propriétaire respectif du contenu et ilspeuvent être
protégéspar le droit d’auteurou autres loiset traitéssur la propriété intellectuelle. Ce CLU ne Vousoctroie pasle droit d’utiliserces
éléments. Touslesdroitsquine sont pasexpressément octroyésparcette CLU, sont réservésparDSC et sesfournisseurs.
RESTRICTIONSPOUR L'EXPORTATION -Vousacceptez le fait que Vousn'exporterezpasou ne réexporterezpasle PRODUIT
LOGICIEL danstout pays, personne ou entité soumisà desrestrictionscanadiennesà l'exportation.
CHOIXDESLOIS-Ce contrat de licence d'utilisation est régipar les loisde la Province de l'Ontario, Canada.
ARBITRATION -Touslesconflitssurvenant relativement à ce contrat seront résolusparun arbitrage définitif et sansappelconfor-
mément à la Loisur l'arbitrage, et lespartiesacceptent d'être liéespar la décision de l'arbitre. Le lieu de l’arbitration sera Toronto,
Canada, et le langage de l’arbitration sera l’anglais.
GARANTIE LIMITÉE
PAS DE GARANTIE -DSCFOURNITLELOGICIEL « EN L'ÉTAT » SANSGARANTIE. DSCNEGARANTITPASQUELELOGICIEL
SATISFERAVOSEXIGENCESOUQUEL’EXPLOITATIONDU LOGICIEL SERAININTERROMPUEOUSANSERREUR.
CHANGEMENTS DU CADRE D’EXPLOITATION -DSC ne sera pasresponsable desproblèmesprovoquéspardeschan-
gementsdanslescaractéristiquesduMATÉRIEL, ou desproblèmesd’interaction du PRODUITLOGICIEL avecdesLOGICIELS
NON-DSC ou AUTRESMATÉRIELS.
LIMITES DE RESPONSABILITÉ ; LA GARANTIE REFLÈTE L'AFFECTATION DU RISQUE -DANSTOUSLESCAS, SI UN
STATUTQUELCONQUESUPPOSEDESGARANTIESOUCONDITIONSQUINESONTPASPOSTULÉESDANSCECONTRATDE
LICENCE, TOUTELARESPONSABILITÉASSUMÉEPARDSCDANSLECADRED'UNEDISPOSITIONQUELCONQUEDECE
CONTRATSERALIMITÉEAUMONTANTLEPLUSÉLEVÉQUEVOUSAVEZPAYÉPOUR LECONTRATDECEPRODUIT
LOGICIEL ETCINQDOLLARSCANADIENS(5 CAN $). PARCEQUECERTAINESJURIDICTIONSNEPERMETTENTPAS
L’EXCLUSIONOU LESRESTRICTIONSDERESPONSABILITÉPOURDOMMAGESINDIRECTS, CESRESTRICTIONSPEUVENT
NEPASS’APPLIQUERDANSVOTRECAS.
STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES -CETTEGARANTIECONTIENTL'ENTIÈREGARANTIEETREMPLACE
TOUTESLESAUTRESGARANTIES,QU'ELLESSOIENTEXPLICITESOU IMPLICITES(NOTAMMENTTOUTESLESGARANTIES
IMPLICITESDEMARCHANDISEOUAPTITUDEPOURUNUSAGEPARTICULIER)ETDETOUTEAUTREOBLIGATIONOU
RESPONSABILITÉDEDSC.DSCNEFAITAUCUNEAUTREGARANTIE. DSCN'ASSUMEPASLARESPONSABILITÉET

N'AUTORISEAUCUNEAUTREPERSONNEPRÉTENDANTAGIR ENSONNOMDEMODIFIEROUDECHANGERCETTE
GARANTIE, N'ASSUMEPOURCELAAUCUNEAUTREGARANTIEOURESPONSABILITÉCONCERNANTCEPRODUIT
LOGICIEL.
RECOURS EXCLUSIF ET LIMITE DE GARANTIE -DSCNESERAENAUCUNCASRESPONSABLEDESDOMMAGES
PARTICULIERS, ACCIDENTELSOU INDIRECTSBASÉSSURUNEINOBSERVATIONDELAGARANTIE, UNERUPTUREDE
CONTRAT, UNENÉGLIGENCE,UNERESPONSABILITÉSTRICTEOUTOUTEAUTRETHÉORIEJURIDIQUE. DETELS
DOMMAGESINCLUENTNOTAMMENT,MAISPASEXCLUSIVEMENT, UNEPERTEDEPROFITS, UNENDOMMAGEMENTDU
PRODUITLOGICIEL OUTOUTAUTREÉQUIPEMENTASSOCIÉ, LECOÛTDUCAPITAL, LECOÛTDEREMPLACEMENTOUDE
SUBSTITUTION, DESINSTALLATIONSOUSERVICES, UN TEMPSD’ARRÊT, LETEMPSDEL’ACHETEUR, LES
REVENDICATIONSDETIERS, YCOMPRISLESCLIENTSETLESDOMMAGESÀLAPROPRIÉTÉ.
DSC recommande de testercomplètement l’ensemble du système régulièrement. Toutefois, malgré desessaisréguliers, ilpeut arri-
verque le fonctionnement du PRODUITLOGICIEL ne soit pasconforme auxattentesen raison notamment, maispasexclu-
sivement, d’interventionscriminellesou de pannesde courant.

Informations réglementaires
Ce produit a été homologué par l’organisme California State Fire Marshal(CSFM)en vertu de la section 13144.1 du California
Health and SafetyCode. Voiragrément CSFMN°7272-1273:125 pour lesvaleursautoriséeset/ou lesconditionsd’utilisation du
matérielconcerné dansce document. L’approbation est soumise éventuellement à réexamen, révision et annulation. La durée de
fonctionnement recommandée de ce détecteurde fuméeWS4936/WS4936EU/WS8936 est de 10 ansdansdesconditions
d’utilisation normales. Veuillezconsulter l’étiquette collée sur l’appareilquiindique l’année de remplacement recommandée.
Pour l’entretien de l’appareilou le remplacement desbatteries, veuillezfaire appelà la société d’installation quivousa fournile sys-
tème d’alarme.
REMARQUE : en Australie, l’appareilne doit pasêtre installé dansdesendroitsoù la température ambiante normale est inférieure à
5 °C (41 °F)ou supérieure à 45 °C (113 °F).
Cemanueldoit être utilisé en accompagnement du manueld’installation de la centrale d’alarme correspondante. Toutes les ins-
tructionsspécifiéesdansle manueldoivent être exécutées.
Declaration de Conformite a la FCC
ATTENTION : deschangementsou modificationsquin’ont pasété expressément approuvésparDSC peuvent annulervotre droit
d’utilisercet équipement.
Cet équipement génère et fait usage d’ondespar radiofréquence et, peut provoqueren casd’installation et d’utilisation incorrecte -
quine soit pasen stricte conformité avecles instructionsdu fabricant -des interférencesaffectant lescommunicationsde radio et de
télévision. Suite à desessais types, ce produit déclaré conforme auxlimitesd’exploitation d’un appareilde Classe Bconformément
auxspécificationsdesnormesFCC, section 15, paragraphe « B », quisont conçuspourapporterune protection raisonnable
contre de telles interférencesdansn’importe quelle installation résidentielle. Quoiqu’ilen soit, iln’existe aucune garantie que des
interférencesne se produiront pasdanscertaines installations. Sicet équipement cause desinterférencesnuisiblesà la réception
dessignauxde radio ou de télévision, ce quipeut être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, l’utilisateurest encouragé à
essayerde corrigerces interférencespar l’un desmoyenssuivants :
•Réorienter l’antenne de réception
•Déplacezla centrale d’alarme par rapport au récepteur
•Éloignezla centrale d’alarme du récepteur
•Branchezla centrale d’alarme surune autre prise afin qu’elle soit surun autre circuit que le récepteur.
Sinécessaire, consultez le fournisseurou un technicien radio/TV.
La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale descommunications(FCC), peut s'avérerutile : « How to Identifyand
Resolve Radio/Television Interference Problems» (Comment identifieret résoudre lesproblèmesd'interférencesde radio et de
télévision). Ce livret est disponible auprèsdu « U.S. Government Printing Office,Washington, D.C. 20402 », sousla référence 004-
000-00345-4.



Déclaration de conformité d’industrie Canada :
Cet appareilnumérique de classe Bsatisfait à toutes lesexigencesde règlement canadien sur leséquipementsprovoquant des
interférences.
Cet appareilnumérique de la Classe Brespecte toutes lesexigencesde règlement sur le matérielbrouilleurdu Canada.
IC:160A-WS4936. Le terme « IC: » précédent le numéro de certification radio indique uniquement que lesspécificationstech-
niquesd’industrie Canada sont satisfaites. Cet appareilest conforme avecIndustrie Canada exempt de licence standard RSS. Le
fonctionnement est soumisauxdeuxconditionssuivantes : (1)cet appareilne doit pascauserd’interférences, et (2)cet appareildoit
accepter toutes les interférences, ycompriscellesquipourraient provoquerun fonctionnement non souhaitable de l’appareil.
Le présent appareilest conforme auxCNR d'Industrie Canada applicablesauxappareils radio exemptsde licence. L'exploitation
est autorisée auxdeuxconditionssuivantes: (1) l'appareilne doit pasproduire de brouillage, et (2) l'utilisateurde l'appareildoit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même sile brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Introducción
El WS4936/WS4936EU/WS8936 es un detector de humo fotoeléctrico inalámbrico con un detec-
tor de temperatura fija y tasa de incremento de calor, y una alarma piezoeléctrica interna. Están dis-
ponibles tres versiones: una versión de 433 MHz para Norteamérica (WS4936), una versión de
433 MHz para Europa/internacional y Australia (WS4936EU) y una versión de 868 MHz para
Europa (WS8936).
NOTA: La detección de calor basada en la tasa de incremento no ha sido investigada por los
cULus.
NOTA: Las versiones AUS yEU no incluyen una alarma de calor de temperatura fija, pero SÍ inclu-
yen una alarma de tasa de incremento.
Dispositivos compatibles
Este detector de humo es compatible con los siguientes Paneles de control inalámbricos DSC y
Receptores inalámbricos DSC homologados por UL/ULC: SCW9045- 433, SCW9047- 433,
SCW9055 (D) (G) (I)- 433, SCW9057 (D(G) (I)- 433, RF5132- 433, RF5108- 433, RFK5500- 433,
RFK5501-433, RFK5508-433, RFK5516-433, TR4164-433, WS4920, RF4164-433, SCW9067(H)
(C)-433.

Operación
La unidad prueba aproximadamente cada 7 a 8 segundos la condición para una alarma de humo
o calor. Durante esta secuencia, la unidad también ejecuta un autodiagnóstico y comprueba si hay
sabotajes y fallas. Durante la operación normal, el LED verde parpadeará cada 12 segundos y el
dispositivo sonoro no sonará.
Alarma de humo
El detector de humo entrará en estado de alarma si el nivel de señal excede el umbral de “alarma”
y se restaurará automáticamente cuando el nivel de alarma quede por debajo del umbral “res-
taurar” alarma. Durante un estado de alarma, el LED parpadeará 1/segundo y el dispositivo
sonoro sonará el patrón temporal de evacuación.
Silenciamiento de alarma
Esta alarma de humo está provista con una función de silenciamiento de alarma automáticamente
restaurable. Cuando el sensor está en alarma, pulsando el botón de Prueba/Silencio/Restaurar se
silenciará el aviso local de la alarma y se transmitirá un evento de restauración de alarma al panel
de control. El LED destellará cada 8 segundos (hasta por 10 minutos) para indicar que la alarma
ha sido silenciada.
El LED que destella se detendrá cuando la unidad regrese a operación normal. La característica
de silenciar la alarma tiene una configuración de tiempo fijo que hace insensible la alarma de
humo durante 8 minutos.
Silenciar la alarma no deshabilita la alarma de humo, sino que reduce su sensibilidad al humo.
Después del período de silencio, la alarma de humo se restaura automáticamente a su operación
prevista. Si el humo alrededor de la unidad es bastante denso como para sugerir una situación
potencialmente peligrosa, permanecerá en alarma, o puede volver al estado de alarma rápi-
damente.
Problema del detector
Si el detector tiene una falla general, el LED amarillo parpadea una vez cada cuatro segundos y
hay un chirrido cada 48 segundos. Después de 12 horas, el panel mostrará un mensaje de pér-
dida de supervisión.
NOTA: El dispositivo sonoro y LED non pulse simultáneamente.

Detector de humo inalámbrico serie WS4936/WS4936EU(433MHz)/WS8936(868MHz)
Instrucciones de instalación y operación
Lea este instructivominuciosamente antes de la instalación y el uso del WS4936/WS4936EU/WS8936



Estado LED Dispositivo sonoro
Normal Parpadeo verde cada 12 segundos APAGADO
Alarma de

calor Parpadeo rojo cada 1 segundo ANSI S3.41 temporal 3

Prueba de
calor Parpadeo rojo cada 1 segundo ANSI S3.41 temporal 3

Alarma de
humo Parpadeo rojo cada 1 segundo

ANSI S3.41 temporal 3
(pulse el botón para silenciar durante 5 a 10

minutos)

Prueba de
humo Parpadeo rojo cada 1 segundo

ANSI S3.41 temporal 3
(pulse el botón para silenciar durante 5 a 10

minutos)
Alarma de
prueba Parpadeo rojo cada 1 segundo ANSI S3.41 temporal 3

Problema
del detector Parpadeo amarillo cada 4 segundos Un chirrido cada 48 segundos

Batería baja Parpadeo amarillo cada 12
segundos

Un chirrido cada 48 segundos (pulse el botón
para silenciar durante 12 horas)

Detector
sucio Parpadeo amarillo cada 8 segundos Un chirrido cada 48 segundos

Encendido Secuencia de parpadeo rojo,
amarillo, verde

Un chirrido al final de la secuencia de
encendido

Sabotaje Secuencia de parpadeo rojo,
amarillo, verde cada 12 segundos APAGADO

Tabla 1: Indicación de detector y estado
Función de detector sucio
Si el detector resulta contaminado, el LED amarillo parpadea una vez cada 8 segundos y hay un
chirrido cada 48 segundos. Consulte la sección MANTENIMIENTO para la limpieza del detector.
Después de 12 horas, el panel mostrará un mensaje de pérdida de supervisión.

Alarma de calor
El detector de calor (exclusivo para versiones cULus) entrará en estado de alarma si el nivel de
señal de calor excede el umbral de alarma de calor (135 ºF/57 ºC); y se restaurará auto-
máticamente si el nivel de señal de calor cae por debajo del umbral de alarma de calor (restaurar).
El detector también entrará en estado de alarma de calor si hay un aumento rápido de tem-
peratura a lo largo de un lapso de tiempo corto. Durante un estado de alarma, el LED parpadeará
1/segundo y el dispositivo sonoro sonará el patrón temporal de evacuación.
Sabotaje
Si se retira el detector de la placa de montaje se inicia una transmisión de “sabotaje”. La condición
de sabotaje se restaura después de que el detector esmontado en la placa.
Transmisiones inalámbricas
Se transmite un mensaje de supervisión al panel de control a intervalos de 64 minutos para el
modelo WS4936 e intervalos de 12 minutos para los modelosWS4936EU/WS8936. Si la señal no
se recibe el panel de control determina que el detector no está presente. El detector transmite lo
siguiente:
l Alarma / Restaurar alarma - (alarma de calor o humo). Transmitida en el momento del evento.
l Sabotaje / Restaurar sabotaje - (interruptor de sabotaje activado) retardo de máximo10

segundos para la restauración antes de la transmisión.
l Batería baja - (voltaje de la batería cae por debajo del umbral). Se prueba y transmite el vol-

taje de la batería en el momento de una supervisión u otras transmisiones.
l Avería - (falla del detector o límite de compensación del sensor alcanzado). Las averías se

transmiten en el momento del evento (una avería por intervalo de supervisión).
Baterías
NOTA: Las baterías deben ser sustituidas exclusivamente por el personal de servicio.
El suministro de energía del detector de calor y de humo inalámbrico proviene de 3 baterías AAA.
Use Duracell Procell PC2400 o Energizer E92 para el WS4936. Use Duracell Procell MN2400
para el WS4936EU/WS8936. La vida útil esperada de la batería es de 3 años en condiciones de
uso normales. El detector verifica regularmente si la batería está baja. Si se detecta una batería
baja, el transmisor envía un mensaje de batería baja al panel de control, el cual muestra la ID del
detector con batería baja. Además, el LED amarillo del detector parpadeará cada 12 segundos. El
dispositivo sonoro del detector sonará cada 48 segundos (el LED amarillo continúa parpadeando)
hasta que las baterías sean sustituidas. Si se pulsa el botón silenciar se silenciarán los chirridos
durante 12 horas, si no existen condiciones de avería. Las baterías deberán ser sustituidas si
comienzan los chirridos. Sustituya las baterías por baterías nuevas.



Instalación y sustitución de baterías
Para sustituir las baterías:
1. Retire el detector de la base de montaje al girarlo en sentido contrario al de lasmanecillas

del reloj. Retire cuidadosamente las baterías levantándolas por el extremo “+” usando un
desarmador plano y deséchelas conforme a las normas locales.

2. Para garantizar una secuencia adecuada de apagado, espere un mínimo de 20 segundos
antes de instalar nuevas baterías.

3. Instale 3 baterías AAA nuevas (disponibles con el distribuidor Duracell o Energizer local) en
el compartimiento de baterías. Instale las baterías insertando primero el extremo “-”, luego
empuje el extremo “+” hacia abajo. Si las baterías se insertan incorrectamente, retírelas cui-
dadosamente levantándolas por el extremo “+” y reinsertándolas correctamente.

4. Vuelva a instalar el detector en su base de montaje al girar el detector en el sentido de las
manecillas de reloj hasta que lasmarcas de acoplamiento se alineen.

5. Después de la secuencia de encendido, el LED verde deberá parpadear una vez cada 12
segundos para indicar la operación normal. Si las baterías no se instalan correctamente, el
detector no operará y las baterías pueden dañarse. Si el detector no enciende, compruebe
que las baterías estén instaladas correctamente y totalmente cargadas.

6. Pruebe el detector (como se describe posteriormente).
LAS EXPOSICIONES CONSTANTES A ALTAS O BAJAS TEMPERATURAS O ALTA HUMEDAD
PUEDENREDUCIR LA VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS.

Instrucciones de instalación
El detector de humo inalámbrico de la serie WS4936/WS4936EU/WS8936 deberá ser instalado y
usado dentro del ámbito que ofrece el grado de contaminación máx. 2 y categoría de sobrevoltaje
II en UBICACIONES NO PELIGROSAS, exclusivo para interiores. El equipo está diseñado para
ser instalado exclusivamente por PERSONAL DE SERVICIO; (PERSONAL DE SERVICIO se
define como una persona que cuenta con la capacitación técnica apropiada y la experiencia nece-
saria para estar atento a al peligro al que esa persona puede estar expuesta al ejecutar una tarea
y de lasmedidas para minimizar los riesgos para esa persona u otras personas.)

1. Colocación del detector de humo
Las investigaciones han demostrado que los fuegos hostiles en hogares generan humo en mayor
o menor grado. Los experimentos en fuegos típicos en hogares indican que las cantidades detec-
tables de humo preceden a los niveles detectables de calor en la mayoría de los casos. Por estas
razones, las alarmas de detección de humo deberán ser instaladas fuera de cada dormitorio y en
cada piso de la casa.
La siguiente información es solo para orientación general y se recomienda consultar los códigos y
reglamentos contra fuegos locales al momento de colocar e instalar alarmas de detección de
humo. Se recomienda que se instalen alarmas de detección de humo adicionales a las requeridas
para protección mínima. Las áreas adicionales que deberán ser protegidas incluyen: el sótano, las
habitaciones, en particular aquellas donde duermen fumadores; comedores; cuartos de calderas y
de servicio; y todo pasillo no protegido por las unidades requeridas. En techos lisos, los detectores
pueden ser espaciados 9,1 m (30 pies) como guía. Puede que se requiera otro espaciado depen-
diendo de la altura del techo, el movimiento de aire, la presencia de vigas, techos no aislados, etc.
Consulte el Código nacional de alarmas contra fuegos NFPA 72, CAN/ULC-S553-02 u otras nor-
mas nacionales apropiadas para las recomendaciones de instalación.
l No coloque los detectores de humo en la parte superior de techos en cúspide o de dos aguas;

las bolsas de aire en estas ubicaciones pueden evitar que la unidad detecte humo.
l Evite áreas con flujo de aire turbulento, tales como cerca de puertas, ventiladores o ventanas.

El movimiento rápido de aire alrededor del detector puede evitar que el humo entre en la uni-
dad.

l No coloque los detectores en áreas con mucha humedad.
l No coloque los detectores en áreas donde la temperatura aumente por encima de los 38ºC

(100ºF) o caiga por debajo de los 5ºC (41ºF).
l En EE.UU., los detectores de humo deberían instalarse de acuerdo con el Capítulo 29 de

NFPA 72, el Código Nacional de Alarmas de fuego: 29.5.1.1.



Donde las leyes, códigos o normas aplicables lo requieran para un tipo específico de ocupación,
se deberán instalar alarmas de detección de humo de estación sencilla o múltiple de la siguiente
manera:
1. En todos los dormitorios y las habitaciones de huéspedes.
2. Afuera de cada área de dormir de una unidad de vivienda separada, dentro de 6,4 m (21

pies) de cualquier puerta de un dormitorio, con la distancia medida a lo largo de una ruta de
desplazamiento.

3. En cada nivel de una unidad de vivienda, incluyendo los sótanos.
4. En cada nivel de un establecimiento residencial de hospedaje y cuidado (instalación

pequeña), incluyendo los sótanos y sin considerar los espacios de techo muy bajo y los áti-
cos no acabados.

5. En las zonas de estar de una habitación de huésped.
6. En las zonas de estar de un establecimiento residencial de hospedaje y cuidado (instalación

pequeña).
NOTA: En Australia, el dispositivo no deberá ser instalado en ubicaciones donde la tem-
peratura ambiente normal esté por debajo de 5° C o por encima de 45° C.
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2. Montaje de la placa posterior del detector de humo
NOTA: Estos dispositivos de alarma deberás ser instalados exclusivamente por un ingeniero / téc-
nico competente.
Este dispositivo no deberá ser usado con un dispositivo de protección.
Una vez que se encuentre la ubicación adecuada, monte la placa posterior del detector. Instale la
base de montaje en el techo o en la pared (si el reglamento local lo permite) usando las ubi-
caciones de atornillado según se requiera. Use los dos tornillos y anclajes suministrados.Maniobre
la base de tal manera que los tornillos estén en el marco de las ranuras para tornillos y asegúrela.



3. Montaje
Inserte el detector dentro de la base al alinearlo sobre la base (la muesca de alineación del detec-
tor deberá estar ligeramente desplazada de la pestaña de liberación contra sabotaje de la base de
montaje) luego gire el detector en el sentido de las manecillas del reloj y quedará fijo en su lugar
cuando se escuche un clic.

4. Prueba de la unidad
NOTA: La estación de monitoreo central (si se usa) deberá ser notificada antes de que se genere
la prueba. Esto evitará una falsa alarma y una respuesta innecesaria de la estación de monitoreo
central.
Inicie la prueba al pulsar el botón de prueba durante 5 segundos como mínimo. La activación de la
alarma se indica mediante el parpadeo del LED, el dispositivo sonoro y la transmisión de la señal
de alarma al panel de control. El detector vuelve al estado normal si se suelta el botón de prueba.
NOTA: Deje pasar un lapso mínimo de 20 segundos después del encendido y, después de las acti-
vaciones de prueba, alarma o reinicio contra sabotaje. No use el botón de prueba si hay humo pre-
sente.
NOTA: Si el detector se encuentra en uno de los siguientes estados cuando se inicia una prueba;
no entrará en un estado de alarma.
l Sabotaje, (detector no instalado en la placa de montaje)
l Problema de compensación
l Otras fallas internas que pudieran evitar una alarma de humo o calor

5. Asociación del dispositivo
El número de serie de 6 dígitos localizado en la parte posterior de la carcasa del detector de humo
debe ser asociado en el panel de control de alarma con la programación del Instalador. Consulte
el Manual de instalación del receptor para más detalles. Para pruebas de colocación retire el detec-
tor de la placa posterior durante un segundo (sabotaje) luego vuelva a colocarlo. Espere por lo
menos 30 segundos para el resultado de la prueba antes de volver a activar.
Instrucciones del propietario
Seguridad contra incendios en el hogar
La mayoría de incendios se produce en el hogar, y para minimizar este peligro, se recomienda lle-
var a cabo una auditoría de seguridad contra incendios en el hogar y desarrollar un plan de
escape familiar.

Auditoría de seguridad contra fuegos en el hogar
1. ¿Están todos los electrodomésticos y las tomas de corriente en condición segura? Com-

pruebe si existen cables pelados, circuitos de iluminación sobrecargados, etc. Si no está
seguro sobre la condición de sus aparatos eléctricos o servicio doméstico realice una eva-
luación profesional.

2. ¿Están todos los líquidos inflamables guardados de forma segura en envases cerrados, y en
un área fresca y bien ventilada? Debe evitarse limpiar la unidad con líquidos inflamables.

3. ¿Están losmateriales peligrosos (por ejemplo, fósforos) fuera del alcance de los niños?
4. ¿Están los hornos y los artefactos que usan combustión de madera instalados correc-

tamente, limpios y en buen estado de funcionamiento? Si no está seguro, solicite una eva-
luación profesional.

Planificación del escape familiar
Con frecuencia hay muy poco tiempo entre la detección de un fuego y el tiempo en que se con-
vierte en mortal. Por esta razón, es muy importante desarrollar y ensayar un plan de escape fami-
liar.
l Todos losmiembros de la familia deben participar en el plan de escape.
l Estudie las rutas de escape posibles desde cada ubicación dentro de la casa. Puesto que

muchos fuegos ocurren en la noche, preste especial atención a las rutas de escape desde los
dormitorios.

l Es esencial que el escape de una recámara sea posible sin abrir la puerta interior. Considere
lo siguiente cuando elabore su plan de escape:

l Asegúrese de que las puertas y ventanas que abren al exterior se abran fácilmente. Ase-
gúrese de que no se hayan pintado cerradas y de que losmecanismos de bloqueo operen sin
problemas.

l Si esmuy difícil abrir o usar la salida para los niños, personasmayores o discapacitados, debe
desarrollarse planes para su rescate. Este plan incluye asegurarse de que quienes deben rea-
lizar el rescate puedan oír inmediatamente la señal de alarma de incendio.

l Si la salida está sobre el nivel del suelo, debe proporcionarse una escalera de incendio apro-
bada o una cuerda, así como entrenamiento en su uso.

l Las salidas al nivel del suelo deben mantenerse despejadas. Asegúrese de retirar la nieve de
las puertas de patios exteriores en el invierno y que losmuebles o equipo exteriores no blo-
queen las salidas.

l La familia debe tener un punto de reunión predeterminado donde se observe que no falta
nadie; por ejemplo, al frente de la calle o en la casa de un vecino.

l Una vez que todos estén fuera de la casa, llame al Departamento de bomberos.



l Un buen plan pone el énfasis en un escape rápido. No investigue primero ni trate de combatir
el incendio, y no trate de rescatar pertenencias u objetos de valor porque esto toma tiempo.
Una vez que esté afuera, no ingrese a la casa de nuevo; espere al Departamento de bom-
beros.

l Escriba el plan y realice simulacros con frecuencia para en caso que se presente una emer-
gencia todos sepan qué hacer. Revise el plan según cambien las condiciones, por ejemplo, si
haymás o menosmiembros de familia en la casa o si hay cambios en la casa.

l Asegúrese de que su sistema de alarma de fuego funcione correctamente mediante pruebas
semanales. Si no está seguro sobre la operación de su sistema, contacte al instalador o dis-
tribuidor autorizado de su detector de humo.

l DSC recomienda que contacte con su Departamento de bomberos local y solicite información
adicional sobre seguridad contra incendios en el hogar y formulación de planes de escape. Si
es posible, solicite que su oficial local de prevención de fuegos lleve a cabo una inspección de
seguridad contra fuego en su hogar.

Comprobación de su detector de humo
Siga el procedimiento de prueba descrito aquí o póngase en contacto con su distribuidor o ins-
talador de detectores de humo para instrucciones de prueba. DSCrecomienda que pruebe
todo el sistema de alarma por lo menos una vez por semana para verificar la operación de
todas las funciones del sistema.

Prueba de la unidad de detecto de humo
Inicie la prueba al pulsar el botón de prueba durante 5 segundos (mín.), el dispositivo sonoro
haces sonidos de clic durante este tiempo. Pulse el botón hasta que la alarma de la unidad suene,
se deberá enviar una alarma al panel de control. Si se suelta el botón, la alarma cesará. Si esto no
ocurre, asegúrese de que las baterías sean del tipo correcto, estén en buenas condiciones y estén
instaladas correctamente.
Una vez finalizadas las pruebas funcionales del detector de humo, revise la cámara de detec-ción
de la unidad, para asegurarse de que funciona correctamente. Para probar la cámara de detec-
ción, utilizar un gas de prueba de aerosol, como por ejemplo, el Dispositivo de prueba de detec-
tores de humo Solo A10. Agitar bien la lata, apuntar hacia el detector de humo y rociar sobre él un
breve chorro, durante no más de 1 segundo. Si la alarma no suena, repetir cada 10 segundos
hasta que la alarma suene durante 1 minuto como máximo. Si el detector de humo no funciona
correctamente, llame a su instalador o distribuidor de detectores de humo para obtener servicio.

Mantenimiento del propietario
El detector de humo está diseñado para requerir mantenimiento mínimo. Si la caja se ensucia,
aspírela con un aditamento con brocha pequeña. Si la caja tiene grasa, límpiela suavemente con
un paño suave ligeramente humedecido con agua jabonosa.
Nunca desarme el detector de humo; la unidad no contiene partes que requieran servicio en
su interior. Solo puede retirar el detector de la placa posterior para sustituir las baterías si el
instalador no ha proporcionado el servicio. Al sustituir las baterías, siga las instrucciones espe-
cificadas dentro delmanual de instalación.
Nunca pinte la unidad. La pintura puede evitar que el humo entre en la unidad. Si está pla-
neando renovaciones o volver a pintar, póngase en contacto con su instalador y pídale que
retire la unidad temporalmente hasta que se completen los trabajos.
Si la unidad se ubica en un área donde esté expuesta a altos niveles de polvo o insectos y provoca
falsas alarmas, puede que requiera servicio; póngase en contacto con su instalador o distribuidor
de detectores de humo.
Los procedimientos de pruebas y mantenimiento deberán realizarse conforme a las normas
CAN/ULC-S552-02.
Especificaciones
l Registro regulatorio: UL268/ULC-S531 (solamente WS4936) / EN 14604 (WS4936EU/

WS8936)
l Diámetro: 5 in (125 mm)
l Altura: 2.5 in (63 mm)
l Peso (con batería): 8.75 oz (243 g)
l Color: blanco
l Clasificación de separación: 70 ft (21.3 m)
l Sensibilidad de alarma (umbral) WS4936 (cULus): 1.26 - 2.39 %/ oscurecimiento por pie
l Sensibilidad de alarma (umbral) WS4936EU/WS8936: cumple con la norma EN14604
l Señal audible (ANSI temporal 3): 85 dBA mín. en alarma
l Patrón de alarma de dispositivo sonoro (exclusivo WS4936); Patrón temporal de evacuación

(WS4936EU /WS8936)
l Temperatura operacional: 
l l Modelo WS4936: 40°F a 100°F (4.4°C a 37.8°C)

l ModelosWS4936EU/WS8936: 0°C a 55°C (32°F a 131°F)
l Temperatura operacional con detector de humo: 32º F a 100º F (0º C a 37.8º C)
l Alarma de calor: 135º F (57º C)
l Humedad:

l Modelo WS4936: 15 % a 90 % HR, sin condensación
l ModelosWS4936EU/WS8936: 93 % HR, sin condensación



l Baterías aprobadas para el WS4936: 3 baterías AAA Duracell Procell PC2400 o Energizer
E92

l Baterías aprobadas para el WS4936EU/WS8936: 3 baterías AAA Duracell Procell MN2400
l Silencio de alarma (WS4936) 8 minutos reiniciable automáticamente
l Frecuencia de transmisión de supervisión (WS4936): intervalos de 64 minutos
l Frecuencia de transmisión de supervisión (WS4936EU /WS8936): intervalos de 12 minutos
l Detección de batería baja: Batería baja 14 días restantes
Garantía Limitada
DigitalSecurityControlsgarantiza que durante un periodo de 12mesesa partirde la fecha de compra, elproducto permanecerá
sin defectosen materialesymano de obra bajo condicionesnormalesde uso yque elcumplimiento de cualquierviolación de dicha
garantía, DigitalSecurityControlsdeberá, según lo decida, repararo sustituirelequipo defectuoso mediante la devolución del
equipo altallerde reparaciones. Esta garantía esválida únicamente para defectosen piezasymano de obra yno para dañosocu-
rridosdurante elembarque omanipulación, o daño debido a causasfuera delcontrolde DigitalSecurityControls talescomo relám-
pagos, voltaje excesivo, choquemecánico, daño poragua, o dañossurgidosdebido alabuso, alteración o aplicación inapropiada
delequipo.
La garantía actualdeberá aplicarse exclusivamente alcompradororiginal, ydeberá sustituira cualquierotra garantía, ya sea explí-
cita o implícitamente yde todaslasobligacioneso responsabilidadesde parte de DigitalSecurityControls. DigitalSecurityControls
no asume o autoriza a cualquierotra persona para que actué en su representación, para modificaro cambiaresta garantía, nipara
asumircualquierotra garantía o responsabilidad concerniente a este producto.
En ningún caso será DigitalSecurityControlsresponsable de ningún daño directo, indirecto o derivado, lucro cesante, pérdida de
tiempo o de ninguna otra pérdida sufrida porelcompradoren conexión con la compra, instalación o funcionamiento o fallosdelpre-
sente producto.
Detectores de humo:Losdetectoresde humo, que son una parte delsistema, pueden no alertarcorrectamente a losocupantes
de un incendio porun número de razones, algunasson lassiguientes. Losdetectoresde humo pueden habersido instaladoso ubi-
cadosincorrectamente . Elhumo no puede sercapazde alcanzar losdetectoresde humo, como cuando elfuego esen la chi-
menea, paredeso techos, o en elotro lado de laspuertascerradas. Losdetectoresde humo no pueden detectarhumo de
incendiosen otrosnivelesde la residencia o edificio.
Cada incendio esdiferente en la cantidad de humo producida y la velocidad delincendio. Losdetectoresde humo no pueden
detectar igualmente bien todoslostiposde incendio. Losdetectoresde humo no pueden proporcionaruna advertencia rápi-
damente de incendioscausadospordescuido o falta de seguridad como elfumaren cama, explosionesviolentas, escape de gas,
elincorrecto almacenamiento de materialesde combustión, circuitoseléctricossobrecargados, eljuego con fósforosporparte de
losniñoso un incendio provocado. Aún sieldetectorde humo funciona como está diseñado, pueden habercircunstanciasdonde
hayinsuficiente tiempo de advertencia para permitira losocupantesescapara tiempo para evitarheridaso muerte.
Advertencia: DigitalSecurityControls, recomienda que todo elsistema sea completamente probado en forma regular. Sin
embargo, a pesarde laspruebasfrecuentes, ydebido a, pero no limitado a, sabotaje criminalo interrupción eléctrica, esposible
que este producto falle en trabajarcomo esesperado.
Información importante: Loscambioso lasmodificacionesa este equipo no aprobadasexpresamente porDSC pueden anular
la autoridad delusuario para operarelequipo.

EULA
IMPORTANTE – LEA ATENTAMENTE: el Software DSC comprado con o sin Productos y Componentes tiene marca
registrada y es adquirido bajo los siguientes términos de licencia:
Este Acuerdo de Licencia de Usuario Final(End-UserLicense Agreement – “EULA”)esun acuerdo legalentre Usted (la compañía,
individuo o entidad que ha adquirido elSoftware ycualquierHardware relacionado)yDigitalSecurityControls, una división de Tyco
SafetyProductsCanada Ltd. (“DSC”), elfabricante de lossistemasde seguridad integradosyprogramadordelsoftware yde todos

losproductoso componentesrelacionados(“HARDWARE”)que usted ha adquirido. Sielproducto de software DSC (“PRODUCTO
DESOFTWARE”o “SOFTWARE”)necesita estaracompañado de HARDWAREyNOestá acompañado de nuevo HARDWARE,
usted no puede usar, copiaro instalarelPRODUCTODESOFTWARE. ElPRODUCTODESOFTWAREincluye software ypuede
incluirmediosasociados,materiales impresosydocumentación “en línea”o electrónica. Cualquiersoftware provisto con el
PRODUCTODESOFTWAREque esté asociado a un acuerdo de licencia de usuario finalseparado eslicenciado a Usted bajo los
términosde ese acuerdo de licencia. Alinstalar, copiar, realizar la descarga, almacenar, accedero, de otro modo, usarel
PRODUCTODESOFTWARE,Usted se somete incondicionalmente a los límitesde lostérminosde este EULA, incluso sieste EULA
esunamodificación de cualquieracuerdo o contrato previo. Sino está de acuerdo con lostérminosde este EULA, DSC no podrá
licenciarle elPRODUCTODESOFTWAREyUsted no tendrá elderecho de usarlo.
LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE
ElPRODUCTODESOFTWAREestá protegido por leyesde derecho de autoryacuerdosde derecho de autor, así como otrostra-
tadosy leyesde propiedad intelectual. ElPRODUCTODESOFTWAREeslicenciado, no vendido.
CONCESIÓN DE LICENCIA. Este EULA le concede los siguientes derechos:
Instalación y uso del software – Para cada licencia que Usted adquiere, Usted puede instalar tan sólo una copia del
PRODUCTODESOFTWARE.
Almacenamiento/Uso en red – ElPRODUCTODESOFTWAREno puede ser instalado, accedido,mostrado, ejecutado, com-
partido o usado almismo tiempo desde diferentesordenadores, incluyendo una estación de trabajo, terminalu otro dispositivo elec-
trónico (“Dispositivo”). En otraspalabras, siUsted tiene variasestacionesde trabajo, Usted tendrá que adquiriruna licencia para
cada estación de trabajo donde usará elSOFTWARE.
Copia de seguridad –Usted puede tenercopiasde seguridad delPRODUCTODESOFTWARE, pero sólo puede teneruna
copia por licencia instalada en unmomento determinado. Usted puede usar la copia de seguridad solamente para propósitosde
archivo. Excepto delmodo en que está expresamente previsto en este EULA, Usted no puede hacercopiasdelPRODUCTODE
SOFTWAREde otro modo, incluyendo losmateriales impresosque acompañan alSOFTWARE.
DESCRIPCIÓNDEOTROSDERECHOSYLIMITACIONES
Limitaciones en Ingeniería Reversa, Descompilación y Desmontado –Usted no puede realizar ingeniería reversa, des-
compilaro desmontarelPRODUCTODESOFTWARE, excepto ysolamente en la medida en que dicha actividad esté expre-
samente permitida por la leyaplicable, no obstante esta limitación. Usted no puede realizarcambiosnimodificacionesalSoftware,
sin elpermiso escrito de un oficialde DSC.Usted no puede eliminaravisosde propiedad,marcaso etiquetasdelProducto de
Software. Usted debería instituirmedidasrazonablesque aseguren elcumplimiento de lostérminosycondicionesde este EULA.
Separación de los Componentes – ElPRODUCTODESOFTWAREse licencia como un producto único. Suspartescom-
ponentesno pueden serseparadaspara eluso enmásde una unidad de HARDWARE.
PRODUCTO ÚNICO INTEGRADO – Siusted adquirió este SOFTWAREcon HARDWARE, entonceselPRODUCTODE
SOFTWAREestá licenciado con elHARDWAREcomo un producto único integrado. En este caso, elPRODUCTODESOFTWARE
puede serusado solamente con elHARDWARE, talycomo se establece másadelante en este EULA.
Alquiler –Usted no puede alquilar, prestaro arrendarelPRODUCTODESOFTWARE.No puede disponibilizarlo a tercerosnicol-
garlo en un servidoro una página web.
Transferencia de Producto de Software –Usted puede transferir todossusderechosbajo este EULAsólo como parte de una
venta permanente o transferencia delHARDWARE, desde que Usted no retenga copiasytransfiera todo elPRODUCTODE
SOFTWARE(incluyendo todaslaspartescomponentes, losmateriales impresosymediáticosycualquieractualización yeste EULA)
ydesde que elreceptoresté conforme con lostérminosde este EULA. SielPRODUCTODESOFTWAREesuna actualización, cual-
quier transferencia debe incluir también todaslasversionespreviasdelPRODUCTODESOFTWARE.
Término – Sin prejuicio de cualesquiera otrosderechos, DSC puede terminareste EULAsiUsted negligencia elcumplimiento de
lostérminosycondicionesde este EULA. En talcaso, usted debe destruir todaslascopiasdelPRODUCTODESOFTWAREytodas
suspartescomponentes.
Marcas registradas – Este EULAno le concede ningún derecho conectado con ninguna de lasmarcasregistradasde DSC o de
susproveedores.
DERECHOSDEAUTOR – Todoslosderechosde título ypropiedad intelectualen este yrelativosa este PRODUCTODE
SOFTWARE(incluyendo, pero no limitándose a todaslas imágenes, fotografíasytextos incorporadosalPRODUCTODE



SOFTWARE), losmateriales impresosque acompañan, ytodaslascopiasdelPRODUCTODESOFTWARE, son propiedad de DSC
o de susproveedores. Usted no puede copiar losmateriales impresosque acompañan alPRODUCTODESOFTWARE. Todoslos
títulosyderechosde propiedad intelectualen yrelativosalcontenido que pueden seraccedidosa travésdeluso delPRODUCTO
DESOFTWAREson de propiedad de su respectivo propietario de contenido ypueden estarprotegidosporderechosde autoru
otrostratadosy leyesde propiedad intelectual. Este EULAno le concede ningún derecho de usar talcontenido. Todoslosdere-
chosno expresamente concedidosporeste EULAestán reservadosa DSC ysusproveedores.
RESTRICCIONESDEEXPORTACIÓN – Usted se compromete a no exportaro reexportarelPRODUCTODESOFTWAREa nin-
gún país, persona o entidad sujeta a lasrestriccionesde exportación de Canadá.
ELECCIÓNDELEY– Este Acuerdo de Acuerdo de Licencia de Software se rige por las leyesde la Provincia de Ontario, Canadá.
ARBITRAJE– Todaslasdisputasque surjan con relación a este Acuerdo estarán determinadaspormedio delarbitraje finalyvin-
culante, de acuerdo con elArbitration Act, y laspartesacuerdan someterse a la decisión delárbitro. Ellugarde arbitraje será
Toronto, Canadá, yelidioma de arbitraje será elinglés.
GARANTÍA LIMITADA
SIN GARANTÍA –DSC provee elSOFTWARE“talcomo es”, sin garantía. DSCNOGARANTIZAQUEEL SOFTWARESATISFARÁ
SUSNECESIDADESOQUETALOPERACIÓNDEL SOFTWARESERÁININTERRUMPAOLIBREDEERRORES.
CAMBIOS EN EL ENTORNO OPERATIVO – DSC no se responsabilizará de problemascausadosporcambiosen lascarac-
terísticasoperativasdelHARDWARE, o de problemasen la interacción delPRODUCTODESOFTWAREcon SOFTWAREque no
sea de DSC o con PRODUCTOSDEHARDWARE.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CUOTA DE RIESGO DE LA GARANTÍA – ENCUALQUIERCASO, SI ALGUNALEY
IMPLICAGARANTÍASOCONDICIONESNOESTABLECIDASENESTEACUERDODELICENCIA, TODALARESPONSABILIDAD
DEDSCBAJOCUALQUIERDISPOSICIÓNDEESTEACUERDODELICENCIASELIMITARÁALAMAYORCANTIDADYAPAGADA
PORUSTEDPARALICENCIAREL PRODUCTODESOFTWAREYCINCODÓLARESCANADIENSES(CAD$5,00). DEBIDOA
QUEALGUNASJURISDICCIONESNOACEPTAN LAEXCLUSIÓNOLIMITACIÓNDELARESPONSABILIDADPARADAÑOS
CONSECUENTESOINCIDENTALES, LASLIMITACIONESCITADASPUEDENNOAPLICARSEAUSTED.
EXENCIÓN DE LAS GARANTÍAS – esta garantía contiene la garantía completa yesválida, en lugarde cualquierotra garantía,
ya expresa o implícita (incluyendo todaslasgarantías implícitasde mercantibilidad o aptitud para un propósito determinado)yde
todaslasobligacioneso responsabilidadesporparte de DSC.DSCNOCONCEDEOTRASGARANTÍAS. DSC TAMPOCOASUME
NI AUTORIZAANINGUNAOTRAPERSONAQUEPRETENDAACTUARENSUNOMBREPARAMODIFICAROCAMBIARESTA
GARANTÍANI PARAASUMIR PARAELLANINGUNAOTRAGARANTÍAORESPONSABILIDADRELATIVAAESTEPRODUCTODE
SOFTWARE.
REPARACIÓN EXCLUSIVA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA – BAJONINGUNACIRCUNSTANCIADSCSERÁRESPONSABLE
DECUALQUIERDAÑOESPECIAL, IMPREVISTOOCONSECUENTEODAÑOSINDIRECTOSBASADOSEN INFRACCIÓNDELA
GARANTÍA, INFRACCIÓNDEL CONTRATO,NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDADESTRICTAOCUALQUIEROTRATEORÍA
LEGAL. TALESDAÑOSINCLUYEN, PERONOSELIMITAN, APÉRDIDASDEBENEFICIOS, PÉRDIDADEL PRODUCTODE
SOFTWAREOCUALQUIEREQUIPOASOCIADO,COSTEDECAPITAL, COSTEDESUSTITUCIÓNOREEMPLAZODEEQUIPO,
INSTALACIONESOSERVICIOS, DOWNTIME, TIEMPODEL COMPRADOR,REIVINDICACIONESDETERCEROS,
INCLUYENDOCLIENTES, YDAÑOSALAPROPIEDAD.
DSC recomienda que se pruebe todo elsistema completamente de modo regular. Sin embargo, a pesarde laspruebasfre-
cuentes, ydebido a ellas, pero no limitado a lasmismas, intento criminalde forzarlo o interrupción eléctrica, esposible que este Pro-
ducto de Software falle con relación aldesempeño esperado.

Información reglamentaria
Este producto ha sido aprobado porelJefe de bomberosdelestado de California (CSFM)de conformidad con la sección 13144.1
delCódigo de Salud ySeguridad de California. Véase la Lista CSFMNo. 7272-1273:125 para losvaloresy/o condicionesper-
misiblespara uso concernientesalmaterialpresentado en este documento. La aprobación está sujeta a la reexaminación, revisión
yposible cancelación. La alarma de humoWS4936/WS4936EU/WS8936 cuenta con una vida útilde servicio de 10 añosbajo con-
dicionesnormalesde uso. Consulte la etiqueta aplicada aldispositivo que indica elaño de remplazo recomendado.

Para elservicio de la unidad o la sustitución de lasbaterías, llame a su compañía de instalación que le suministró elsistema de
alarma.
NOTA: En Australia, eldispositivo no deberá ser instalado en ubicacionesdonde la temperatura ambiente normalesté pordebajo
de 41°F (5°C)o porencima de 113°F (45°C).
Este manualdeberá serusado en conjunto con elManualde instalación delpanelde controlde alarma. Se deben observar todas
las instruccionesespecificadasdentro de ese manual.
Declaración de conformidad de FCC
PRUDENCE: Loscambioso lasmodificacionesque no estén expresamente aprobadasporDSC pueden anularsu autoridad de
usareste equipo.
Este equipo genera yutiliza energía de radiofrecuencia ysino se instala yutiliza apropiadamente, en estricta conformidad con las
instruccionesdelfabricante, puede causar interferencia a la recepción de radio yde televisión. Se ha probado yencontrado
conforme con los límitesdeldispositivo Clase B, de acuerdo con lasespecificacionesen la Subparte "B"de la Parte 15 de lasReglas
FCC, que están diseñadaspara proporcionarprotección razonable contra talinterferencia en cualquier instalación residencial. No
obstante, no haygarantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Sieste equipo provoca interferencia a la
recepción de radio o de televisión, lo cualpuede determinarse alapagaryalencenderelequipo, se le recomienda alusuario
intentarcorregir la interferencia tomando una omásde lassiguientesmedidas:
•Reoriente la antena de recepción
•Reubique elcontrolde alarma con respecto alreceptor
•Mueva elcontrolde alarma lejosdelreceptor
•Conecte elcontrolde alarma en una toma de corriente diferente a fin de que elcontrolde alarma yelreceptorestén en circuitos
diferentes.
De sernecesario, elusuario debe consultarcon eldistribuidoro con un técnico especializado en radio/televisión para sugerencias
adicionales.
Puede que elsiguiente folleto preparado por la FCC sea útilpara elusuario: “How to Identifyand Resolve Radio/Television
Interference Problems” (Cómo identificaryresolverproblemasde interferencia de radio/televisión). Este instructivo está disponible
por la Oficina de Impresión delGobierno de losEstadosUnidos,Washington D.C. 20402, número de artículo 004-000-00345-4.
Declaración de cumplimiento de Industry Canada:
Este aparato digitalClase Bcumple todoslosrequisitosde lasregulacionescanadiensessobre equipo que provoca interferencia.
Cet appareilnumérique de la Classe Brespecte toutes lesexigencesde règlement sur le matérielbrouilleurdu Canada.
IC:160A-WS4936 Eltérmino ‘IC:’antesdelnúmero de certificación de radio sólo significa que se cumplieron lasespecificacionestéc-
nicasde IndustryCanada. Este dispositivo cumple con la(s)norma(s)RSSsin licencia de IndustryCanada. La operación está sujeta
a lassiguientesdoscondiciones: (1)este dispositivo no puede provocar interferencia, y(2)este dispositivo no debe aceptarnin-
guna interferencia que pueda provocaruna operación no deseada deldispositivo.
Le présent appareilest conforme auxCNR d'Industrie Canada applicablesauxappareils radio exemptsde licence. L'exploitation
est autorisée auxdeuxconditionssuivantes: (1) l'appareilne doit pasproduire de brouillage, et (2) l'utilisateurde l'appareildoit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même sile brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Introdução
O WS4936 / WS4936EU / WS8936 é um detector de fumaça fotoelétrico sem fio que fornece uma
temperatura fixa e taxa de ascensão do detector de aquecimento, além de um alarme interno pie-
zoelétrico. Três versões estão disponíveis: uma versão norte-americana de 433 MHz (WS4936),
uma versão europeia/internacional e australiana de 433 MHz (WS4936EU) e uma versão euro-
peia de 868 MHz (WS8936).
NOTA: Com base na taxa de ascensão, a detecção de aquecimento não foi verificada pelas
versões cULus.
NOTA: As versões australiana (AUS) e internacional (EU) não possuem o alarme de aquecimento
com temperatura fixa,masOFERECEM uma taxa do alarme de ascensão.
Dispositivos Compatíveis
Esse detector de fumaça é compatível com os seguintes painéis de controle sem fio DSC e recep-
tores sem fio DSC com a classificação UL/ULC: SCW9045-433, SCW9047-433, SCW9055(D)(G)
(I)- 433, SCW9057 (D (G) (I)- 433, RF5132- 433, RF5108- 433, RFK5500- 433, RFK5501- 433,
RFK5508-433, RFK5516-433, TR4164-433,WS4920, RF4164-433 e SCW9067(H)(C)-433.

Funcionamento
O equipamento será testado a cada 7 a 8 segundos para verificar a condição do alarme de aque-
cimento ou de fumaça. Durante este procedimento, o equipamento também realizará o diagnóstico
próprio e verificará as falhas e adulterações. Na operação normal, a luz de LED verde irá piscar a
cada 12 segundos e o alarme será impedido.
Alarme de fumaça
O detector de fumaça irá acionar o alarme quando o nível do sinal exceder o limite de "alarme" e
voltará ao seu estado normal automaticamente assim que o nível do sinal reduzir ao limite do
alarme "restaurar". Na ocorrência do alarme, a luz de LED irá piscar 1 vez por segundo e a sirene
acionará o padrão temporal de evacuação.
Alarme silenciado
Este alarme de fumaça possui uma função de silenciamento de alarme automaticamente rea-
justável. Sempre que o sensor está em alarme, pressionando o botão de Teste/Silêncio/Reinício,
silenciará o aviso local de alarme e transmite um evento de restauro de alarme ao painel de con-
trole. O LED piscará a cada 8 segundos (até 10 minutos) para indicar que o alarme foi silenciado.
O LED piscando parará se a unidade voltar ao funcionamento normal. A função silenciar o alarme
tem uma definição de tempo fixo que tira a sensibilidade do sensor de fumaça por 8 minutos.
O silenciamento do alarme não desativa o alarme de fumaça, mas antes reduz sua sensibilidade
de fumaça. Seguindo o período de silêncio, o alarme de fumaça restaura automaticamente para a
operação a que se destina. Se a fumaça em volta da unidade é suficientemente densa para suge-
rir uma situação potencialmente perigosa, ficará em alarme, ou pode voltar rapidamente para o
estado de alarme.
Problemas do detector
Na ocorrência de falhas gerais do detector, a luz de LED amarela irá piscar uma vez a cada quatro
segundos e um ruído será transmitido a cada 48 segundos. Após 12 horas, o painel irá exibir uma
mensagem perdida da supervisão.

Detector de fumaça sem fio das séries WS4936/WS4936EU (433 MHz)/WS8936 (868 MHz)
Instruções operacionais e de instalação
Leia esta folha de instruções cuidadosamente antes de instalar e utilizar oWS4936 /WS4936EU /WS8936



Estado LEDs
Emissor sonoro

(não pulse a sirene e o LED simul-
taneamente)

Normal A luz verde irá piscar a cada 12
segundos Desligar

Alarme de
aquecimento

A luz vermelha irá piscar 1 vez por
segundo 3 temporais ANSI S3.41

Teste de
aquecimento

A luz vermelha irá piscar 1 vez por
segundo 3 temporais ANSI S3.41

Alarme de
fumaça

A luz vermelha irá piscar 1 vez por
segundo

3 temporais ANSI S3.41
(pressione o botão para acelerar para 5 a 10

minutos)

Teste de
fumaça

A luz vermelha irá piscar 1 vez por
segundo

3 temporais ANSI S3.41
(pressione o botão para acelerar para 5 a 10

minutos)
Alarme de

teste
A luz vermelha irá piscar 1 vez por

segundo 3 temporais ANSI S3.41

Problemas
do detector

A luz amarela irá piscar a cada 4
segundos Um ruído será transmitido a cada 48 segundos

Bateria fraca A luz amarela irá piscar a cada 12
segundos

Um ruído será transmitido a cada 48 segundos
(pressione o botão para acelerar para 12 horas)

Sujeira no
detector

A luz amarela irá piscar a cada 8
segundos Um ruído será transmitido a cada 48 segundos

Inicialização Sequência de luzes vermelha,
amarela e verde

Um ruído será transmitido assim que a
inicialização for concluída

Violação
Sequência de luzes vermelha,
amarela e verde a cada 12

segundos
Desligar

Tabela 1: Indicação de status e do detector

Características de sujeira no detector
Quando o detector estiver contaminado, a luz amarela irá piscar uma vez a cada 8 segundos e um
ruído será transmitido a cada 48 segundos. Consulte a seção MANUTENÇÃO para limpar o detec-
tor. Após 12 horas, o painel irá exibir uma mensagem perdida da supervisão.
Alarme de aquecimento
O detector de aquecimento (apenas para versões cULus) acionará o alarme quando o nível do
sinal de calor exceder o limite do alarme de aquecimento (135ºF/57ºC), e irá retornar auto-
maticamente ao seu estado normal quando o nível do sinal de aquecimento reduzir ao limite do
alarme de aquecimento (recuperação). Caso a temperatura aumente repentinamente por um perí-
odo curto de tempo, o detector também acionará o alarme de aquecimento. Na ocorrência do
alarme, a luz de LED irá piscar 1 vez por segundo e a sirene acionará o padrão temporal de eva-
cuação.
Violação
Se o detector for removido da placa de montagem, uma transmissão de "intrusão" iniciará. A con-
dição de intrusão será recuperada assim que o detector for instalado na placa novamente.
Transmissões sem fio
Uma mensagem de supervisão é enviada ao painel de controle em intervalos de 64 minutos para
o modelo WS4936 e de 12 minutos para osmodelosWS4936EU/WS8936. Se o sinal não for rece-
bido, o painel de controle informará a ausência do detector. O detector irá transmitir as seguintes
informações:
l Alarme/Recuperação do alarme - (alarme de fumaça ou de aquecimento). Informação trans-

mitida durante a ocorrência.
l Intrusão/ Recuperação de intrusão - (alternância de intrusão ativada) atraso permitido de até

10 segundos para recuperação antes da transmissão.
l Bateria fraca - (a voltagem da bateria reduz além do limite). A voltagem da bateria é testada e

transmitida durante a supervisão ou outras transmissões.
l Problemas - (falha no detector ou limite da compensação do sensor excedido). Os problemas

são transmitidos durante as ocorrências (um problema por intervalo controlador).
Baterias
NOTA: As baterias devem ser substituídas apenas pela assistência técnica qualificada.
O alarme sem fio de fumaça e calor é alimentado por 3 pilhas AAA. Para o WS4936, utilize a Dura-
cell Procell PC2400 ou a Energizer E92. Para o WS4936EU/ WS8936, utilize a Duracell Procell
MN2400. A durabilidade esperada das pilhas é de 3 anos sob condições típicas de utilização.
Nota: A durabilidade das pilhas após 1 ano não é verificada pela UL ou ULC. O detector verifica
regularmente o status da bateria. Se a bateria estiver fraca, o transmissor irá enviar uma



mensagem para o painel de controle informando que a bateria está fraca, e exibirá o ID dos detec-
tores que possuem pouca bateria. Além disso, a luz de LED amarela do detector irá piscar a cada
12 segundos. O alarme do detector será transmitido a cada 48 segundos (a luz de LED amarela
continuará piscando) até que as baterias sejam substituídas. Pressionar o botão de avanço irá
silenciar o alarme por um período de 12 horas, caso não ocorra outros problemas. Assim que os
sons de ruído iniciarem, as baterias deverão ser substituídas. Substitua as baterias por baterias
novas.
Instalação e substituição das baterias
Para substituir as baterias:
1. Retire o detector da base de montagem girando-o no sentido anti-horário. Remova as bate-

rias cuidadosamente suspendendo-as a partir do polo “+” com uma chave de fenda, e des-
carte-as de acordo com as normas locais.

2. Para garantir o desligamento adequado, insira as baterias novas após 20 segundos.
3. Insira as 3 baterias novas AAA (fornecidas por um revendedor Energizer ou Duracell local)

no compartimento de baterias. Instale as 3 baterias inserindo primeiro o polo “-” e depois
pressionando o polo “+” para baixo. Se as baterias não estiverem inseridas corretamente,
remova-as cuidadosamente suspendendo-as a partir do polo “+” e reinsira-as corretamente.

4. Instale novamente o detector na base de montagem, girando-o no sentido horário até que
asmarcas de acoplamento estejam alinhadas.

5. Após o procedimento de inicialização, a luz de LED verde irá piscar a cada 12 segundos
para indicar que a operação está normal. Caso as baterias não sejam inseridas cor-

retamente, o detector não funcionará e elas poderão ser danificadas. Se o detector não
ligar, verifique se as baterias foram inseridas corretamente e estão totalmente carregadas.

6. Teste o detector (seguindo a instrução a seguir).
EXPOSIÇÕES CONSTANTES A TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS OU ALTA UMIDADE
PODEMREDUZIR A VIDA ÚTIL DA BATERIA.
Instruções de instalação
O detector de fumaça sem fio da série WS4936 / WS4936EU / WS8936 deve ser instalado e uti-
lizado em ambientes que possuam até dois graus de poluição e categorias de sobretensão II em
LOCAIS PROTEGIDOS (apenas em locais internos). Este aparelho deverá ser instalado somente
por PROFISSIONAIS DA ÁREA (o PROFISSIONAL deve ser qualificado e possuir a experiência
necessária, estando ciente dos perigos que estará exposto(a) ao realizar a tarefa, executando as
medidas preventivas para reduzir seus riscos e de outras pessoas.)
1. Instalação do detector de fumaça
Os estudos indicam que todos os incêndios hostis em residências produzem fumaça numa maior
ou menor quantidade. Os experimentos com incêndios normais em residências indicam que a
quantidade de fumaça detectável precede, na maioria dos casos, os níveis detectáveis de calor.
Por esses motivos, os alarmes de fumaça devem ser instalados no exterior de cada dormitório e
em cada andar da residência.
A seguinte informação serve apenas como orientação geral e é recomendada a consulta das nor-
mas e regulamentos locais de incêndio para alocar e instalar alarmes de fumaça. É recomendado
que sejam instalados alarmes de fumaça suplementares além dos necessários para a proteção
mínima. As áreas suplementares que devem ser protegidas incluem: porão, quartos, espe-
cialmente onde dormem fumantes; salas de refeição; salas com forno e despensas; e quaisquer
corredores não protegidos pelos aparelhos necessários. Em tetos lisos, a orientação é separar os
detectores por um espaço de 9,1 m (30 pés). Pode ser necessário outro espaçamento depen-
dendo da altura do teto, do fluxo de ar, da presença de vigas, tetos não isolados, etc. Consulte o
Código Nacional de Alarme de Incêndio NFPA 72, CAN/ULC-S553-02 ou outras normas nacionais
apropriadas a respeito das recomendações para a instalação.
l Não instale os detectores de fumaça em tetos inclinados ou pontiagudos; o espaço com ar

parado nestes locais pode impedir que o aparelho detecte a fumaça.
l Evite áreas com fluxo de ar irregular, como junto de portas, ventiladores ou janelas. O movi-

mento rápido de ar ao redor do detector pode impedir que a fumaça entre no aparelho.
l Não instale os detectores em área commuita umidade.
l Não instale os detectores em áreas onde a temperatura sobe acima dos 38°C (100°F) ou cai

abaixo dos 5°C (41°F).



l Os detectores de fumaça devem sempre ser instalados nos EUA em conformidade com o capí-
tulo 29 do NFPA 72, o Código Nacional de Alarme de Incêndio: 29.5.1.1.

Sempre que exigido pelas leis aplicáveis, os códigos ou normas para um tipo específico de ocu-
pação, devem ser instaladas estaçõesmúltiplas ou individuais aprovadas, como se indica:
1. Em todos os quartos de dormir e quartos de hóspedes.
2. No exterior de cada área de dormir de cada unidade residencial separada, a 6,4 m (21 pés)

de qualquer porta do quarto de dormir, com a distância medida ao longo de um ponto de
passagem.

3. Em cada piso da unidade residencial, incluindo porões.
4. Em cada piso de um estabelecimento de alojamento e atendimento (pequena instalação),

incluindo porões e excluindo espaços baixos e sótãos inacabados.
5. Na(s) sala(s) de estar de uma suíte de hóspedes.
6. Na(s) sala(s) de estar de um estabelecimento de alojamento e atendimento (pequena ins-

talação).
OBSERVAÇÃO: na Austrália, este aparelho não deverá ser instalado em locais que pos-
suam temperatura ambiente normal inferior a 41°F (5°C) ou superior a 113°F (45°C).
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2. Montagem da placa traseira do detector de fumaça
NOTA: Estes dispositivos de alarme devem ser instalados por um engenheiro ou técnico qua-
lificado.
Este aparelho não deve ser utilizado com dispositivos protetores.
Localize o local adequado para instalação e monte a placa traseira do detector. Utilize os para-
fusos para fixar a base de montagem no teto ou na parede (se as normas locais permitirem), de
acordo com a necessidade. Utilize os dois parafusos e as âncoras fornecidas. Movimente a base
para que os parafusos fiquem no ângulo dos encaixes de parafuso e aperte-os.



3. Montagem
Fixe o detector na base, alinhando-o à base (o entalhe de alinhamento do detector deve ser leve-
mente distanciado da alça de encaixe da base de montagem) e, em seguida, gire o detector no
sentido horário até encaixá-lo na posição correta.
4. Aparelho de teste
NOTA: A central de monitoramento (se utilizada) deve ser notificada com antecedência para rea-
lizar o teste a ser gerado. Desta forma, serão evitados alarmes falsos e respostas desnecessárias.
Inicie o teste pressionando o botão de teste por pelo menos 5 segundos. A luz de LED irá piscar
indicando que o alarme está ativado, a sirene e o sinal do alarme serão transmitidos para o painel
de controle. O detector retornará ao seu estado normal quando o botão de teste for liberado.
NOTA: Aguarde por pelo menos 20 segundos após a inicialização, e assim que o teste for con-
cluído, o alarme ou as ativações de intrusão serão restaurados. Não utilize o botão de teste
enquanto houver fumaça.
NOTA: Se o detector estiver em um dos seguintes estados quando o teste for iniciado, o alarme
será acionado.
l Intrusão, (detector não instalado na placa de montagem)
l Problemas de compensação
l Outras falhas internas que podem prevenir a fumaça ou o alarme aquecido
5. Registro do aparelho
O programador deve registrar no painel de controle a série de 6 dígitos localizada na parte tra-
seira da caixa do detector de fumaça. Para obter mais informações, consulte o Manual de Ins-
talação do receptor. Para realizar os testes de instalação, remova o detector da placa traseira por
um segundo (intrusão) e encaixe-o novamente. Aguarde 30 segundos para concluir o teste antes
de ativar novamente.
Instruções do proprietário
Segurança de incêndio em casa
A maioria dos incêndios ocorre em casa, e para reduzir esse perigo, é recomendado a realização
de uma auditoria de segurança de incêndio doméstico e ser preparado um plano de saída de
emergência da família.
Verificação de segurança para incêndios domésticos
1. Estão todos os aparelhos e tomadas elétricos em boas condições? Procure cabos des-

gastados, circuitos elétricos sobrecarregados, etc. Caso não saiba em qual condição os apa-
relhos elétricos ou serviços domésticos se encontram, solicite uma avaliação profissional.

2. Todos os líquidos inflamáveis estão guardados em segurança em recipientes fechados, e
em uma área úmida e bem ventilada? Deve ser evitado limpar a unidade com líquidos infla-
máveis.

3. Osmateriais perigosos (por ex. fósforos) estão afastados do alcance das crianças?
4. Os aparelhos a lenha e as caldeiras estão corretamente instalados, limpos e em boas con-

dições de funcionamento? Se estiver em dúvida, solicite uma avaliação profissional.
Plano de saída de emergência
Normalmente há muito pouco tempo entre a detecção de um incêndio e o momento em que se
torna fatal. Por causa disto, é muito importante que seja desenvolvido e ensaiado um plano de
saída de emergência familiar.
l Cada membro da família deve participar no plano de saída de emergência.
l Estude os possíveis percursos de saída de emergência de cada lugar na casa. Como muitos

incêndios ocorrem à noite, deve ser dada especial atenção às saídas de emergência nos quar-
tos de dormir.

l É essencial que a saída de emergência de um quarto seja possível sem abrir a porta interior.
Considere o seguinte quando estiver fazendo seus planos de saída de emergência:

l Certifique que as portas e janelas que abrem para o exterior são facilmente abertas. Cer-
tifique-se que as portas não sejam pintadas enquanto estão fechadas e que asmaçanetas
estejam em condições ideais para abrir e fechar.fecho funcionam sem problema.

l Se abrir ou usar a saída é muito difícil para as crianças, os idosos ou deficientes, devem ser
desenvolvidos os planos para seu salvamento. Esse plano inclui certificar que quem estiver
realizando o salvamento pode ouvir de imediato o sinal de aviso de incêndio.

l Se a saída é acima do nível do solo, deve ser providenciada uma escada de incêndio ou
corda, bem como o treinamento no seu uso.

l As saídas ao nível do solo devem estar sempre livres. Certifique-se de remover a neve das por-
tas exteriores no inverno e que a mobília de uso externo ou o equipamento não bloqueie as
saídas.

l A família deve ter um ponto de encontro predeterminado onde cada um pode ser encontrado;
por exemplo, do outro lado da rua ou na casa do vizinho.

l Uma vez que toda a gente está fora de casa, chame o corpo de bombeiros.
l Umbom plano permite uma saída de emergência rápida. Não tente investigar primeiro ou

tente combater o incêndio e não tente salvar seus pertences ou valores dado isso levar algum
tempo. Uma vez no exterior, não volte a entrar na casa; espere pelo corpo de bombeiros.

l Realize a verificação inferior e os testes com freqüência para que, em casos de emergências,
os profissionais possam solucioná-las. Revise a verificação de acordo com as condições de
alteração, ou seja, quando houver mais ou menosmembros familiares na residência ou se
houverem trocas na residência.



l Certifique-se de que o sistema de aviso de incêndio está operacional por meio da realização
de testes semanais. Se tiver em dúvida sobre o funcionamento do sistema, contate seu ins-
talador do detetor de fumaça ou seu revendedor.

l DSC recomenda que contate seu corpo de bombeiros local e solicite mais informações sobre
segurança de incêndio doméstico e planejamento de saída de emergência. Se disponível, soli-
cite a seu agente de prevenção de incêndio local para realizar uma inspeção de segurança de
incêndio na casa.

Teste do detector de fumaça
Siga os procedimentos de teste descritos neste manual ou entre em contato com o reven-
dedor/instalador do detector de fumaça para auxiliá-lo. A DSC sugere que o sistema do alarme
de entrada seja testado por pelo menos uma vez por semana, de forma a garantir o bom fun-
cionamento de todas as funções do sistema.
Teste do detector de fumaça
Inicie o teste pressionando o botão de teste por 5 segundos (min.), o qual irá gerar os ruídos
durante este tempo. Pressione o botão até que o alarme do equipamento seja acionado, o qual
será enviado para o painel de controle. Assim que o botão for liberado, o alarme irá parar. Se o
alarme não parar, verifique se as baterias são as solicitadas e se foram inseridas corretamente e
encontram-se em boas condições.
Após a conclusão do teste funcional do detetor de fumo, verifique a câmara sensora da uni-dade
para assegurar um funcionamento correto. Para testar a câmara sensora, utilize um gás de teste
de aerossol como "Solo A10 smoke detector tester". Agite bem a lata, aponte para o detetor de
fumo e pulverize brevemente (não mais de 1 segundo) em direção ao mesmo. Caso o alarme não
soe, repita a cada 10 segundos até que o alarme soe ou por um período máximo de 1 minuto.
Caso o detetor de fumo não funcione corretamente, contacte o seu reven-dedor ou instalador do
detetor de fumo para que seja feita a sua manutenção.
Manutenção própria
O detector de fumaça foi projetado para atender às manutençõesmenores. Se ele estiver sujo, uti-
lize o aspirador com uma escova pequena. Se houver gorduras no equipamento, limpe-o sua-
vemente utilizando um pano macio levemente umedecido com água e sabão.
Nunca desmonte o detector de fumaça, pois não há peças no interior do aparelho. Para subs-
tituir as baterias, retire o detector da placa traseira. Ao substituir as baterias, siga as ins-
truções descritas em Instruções de instalação.
O equipamento não pode ser pintado. A pintura poderá evitar a entrada de fumaça no equi-
pamento. Se deseja renovar ou pintar o equipamento, entre em contato com o seu instalador
e solicite que o aparelho seja removido temporariamente até que a operação seja concluída.

Se o equipamento estiver em uma área exposta a altos níveis de poeira ou insetos, ou ocorrer fal-
sos alarmes, será necessário repará-lo. Para isso, entre em contato com o instalador ou reven-
dedor do detector de fumaça.
Os procedimentos de manutenção e testes devem estar em conformidade com as normas
CAN/ULC-S552-02.
Especificações
l Lista de regulamentações: UL268/ULC-S531 (apenasWS4936) / EN 14604 (WS4936EU/

WS8936)
l Diâmetro: 5 polegadas (125 mm)
l Altura: 2,5 polegadas (63 mm)
l Peso (com a bateria): 243 g
l Cor: branco
l Distância: 70 pés (21,3 m)
l Sensibilidade do alarme (limite) WS4936 (cULus): 1,26 a 2,39%/ obscurecimento por pé
l Sensibilidade do alarme (limite) WS4936EU /WS8936: em conformidade com a norma

EN14604
l Sinal sonoro (ANSI de 3 tempos): 85 dBA min. em alarme
l Padrão de alarme da sirene (somente o WS4936); Padrão de tempo de evacuação

(WS4936EU /WS8936)
l Temperatura de funcionamento: 
l l Modelo WS4936: 40°F a 100°F (4,4°C a 37,8°C)

l ModelosWS4936EU/WS8936: 0°C a 55°C (32°F a 131°F)
l Alarme de aquecimento: 135ºF (57ºC)
l Umidade:

l Modelo WS4936: umidade relativa de 15% a 90%, sem condensação
l ModelosWS4936EU/WS8936: umidade relativa de 93%, sem condensação

l Pilhas aprovadas para o WS4936: 3 pilhas AAA Duracell Procell PC2400 ou Energizer E92
l Pilhas aprovadas para o WS4936EU/WS8936: 3 pilhas AAA Duracell Procell MN2400
l O alarme será silenciado automaticamente durante (WS4936) 8 minutos reajustáveis
l Frequência da transmissão de supervisão (WS4936): 64 intervalos por minuto
l Frequência da transmissão de supervisão (WS4936EU /WS8936): 12 intervalos por minuto
l Detecção de bateria fraca: bateria fraca restante para 14 dias
Garantia Limitada
ADigitalSecurityControlsgarante que, durante umperíodo de 12mesesa partirda data de compra do produto, o produto per-
manecerá semqualquerdefeito, de materialou de fabrico, de acordo comuma utilização normale que no caso de qualquer incum-
primento de talgarantia a DigitalSecurityControls irá, segundo seu critério, repararou substituiro equipamento defeituoso apósa
devolução domesmo ao centro de reparação. Esta garantia aplica-se apenasa defeitosde peçase de fabrico, e não a danos
durante a expedição ou pormanuseamento, ou a danosdevido a causasfora do controle da DigitalSecurityControlscomo raios,



excesso de voltagem, choquemecânico, danoscausadospela água, ou danosresultantesde abusos, alteraçõesou aplicação
incorreta do equipamento.
Esta garantia aplica-se apenasao compradororiginal, e substitui, e substituirá sempre, qualqueroutra garantia, expressa ou implí-
cita, e todasasobrigaçõesou responsabilidadesadicionaisda DigitalSecurityControls. ADigitalSecurityControlsnão assume
nenhuma responsabilidade nemautoriza qualqueroutra pessoa que pretenda agiremseu nome para modificarou alteraresta
garantia, nempara assumirporela qualqueroutra garantia ou responsabilidade referente a este produto.
Emnenhumcaso será a DigitalSecurityControlsresponsávelporqualquerdano direto, indireto ou consequencial, porperda de
lucrosantecipados, perda de tempo ou qualqueroutra perda incorrida pelo compradoremrelação à compra, instalação ou fun-
cionamento deste produto.
Detectores de fumaça: Osdetectoresde fumaça, que são uma parte deste sistema, podemnão alertaradequadamente osocu-
pantesde umincêndio porváriasrazões, algumasdasquaiscitadasa seguir. Osdetectoresde fumaça podemnão tersido ins-
taladosou posicionadosadequadamente. Afumaça pode não sercapazde alcançarosdetectoresde fumaça, talcomo quando o
fogo está emuma chaminé, paredesou telhados, ou do outro lado de portasfechadas. Osdetectoresde fumaça podemnão
detectara fumaça de incêndiosemumoutro pavimento da residência ou do prédio.
Cada incêndio é diferente na quantidade de fumaça produzida e na proporção da queima.Osdetectoresde fumaça podemnão
detectar igualmente bemtodosostiposde fogo. Osdetectoresde fumaça podemnão proporcionaraviso emtempo de incêndios
causadospor imprudência ou riscosde segurança, taiscomo fumarna cama, explosõesviolentas, escape de gás, estocagemina-
dequada demateriais inflamáveis, circuitoselétricossobrecarregados, criançasbrincando comfósforosou incêndio culposo.
Mesmo se o detectorde fumaça operarcomo planejado, pode havercircunstânciasquando há aviso insuficiente para permitirque
todososocupantesescapememtempo para evitar lesõesoumorte.
Notificação: ADigitalSecurityControlsrecomenda que o sistema inteiro seja completamente testado regularmente. No entanto,
apesardo teste freqüente e devido,masnão limitado a, violação criminalou interrupção elétrica, é possívelque este produto falhe
ao realizaro planejado.
Informação Importante: Mudanças/modificaçõesnão aprovadasespecificamente pela DigitalSecurityControlspodemanulara
autoridade do usuário para operareste equipamento.

EULA
IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO: O software DSC, adquirido com ou sem Produtos e Componentes, respeita leis
de direitos de autor e é comprado com a aceitação dos seguintes termos de licenciamento:
OContrato de Licença de Usuário Final(“EULA”)é umacordo legalentre o Usuário (empresa, indivíduo ou entidade que adquire o
Software ou qualquerHardware relacionado)e a DigitalSecurityControls, uma divisão da Tyco SafetyProductsCanada Ltd.
(“DSC”), o fabricante dossistemasde segurança integradose o programadordo software e quaisquerprodutosou componentes
relacionados(“HARDWARE”)adquiridospelo Usuário. No caso de estardefinido que o software do produto DSC (“PRODUTO
SOFTWARE”ou “SOFTWARE”)destina-se a seracompanhado do HARDWARE, e se verificarque NÃOestá incluído umnovo
HARDWARE, o Usuário não poderá utilizar, copiarou instalaro PRODUTOSOFTWARE.OPRODUTODESOFTWAREincluio
software para computador, e poderá incluirmeiosassociados,materiais impressose documentação eletrônica ou “online”. Qual-
quersoftware fornecido como PROGRAMAque esteja associado a umcontrato de licença de utilizador finalemseparado está licen-
ciado a V.Exa. nostermosdesse mesmo contrato de licença. Ao instalar, copiar, descarregar, armazenar, aceder, ou outro,
utilizando o PRODUTOSOFTWARE, o Usuário concorda incondicionalmente emrespeitarostermosdeste EULA,mesmo que o
EULAseja considerado como umamodificação de quaisqueracordosou contratosprévios. Se o Usuário não concordarcomoster-
mosdeste EULAa DSC não irá licenciaro PRODUTOSOFTWAREao Usuário, e o Usuário não terá direito à sua utilização.
LICENÇA DO PRODUTO DE SOFTWARE
OPRODUTODESOFTWAREestá protegido por legislação e tratadosinternacionaisdosdireitosautorais , bemcomo poroutras
legislaçõese tratadosde propriedade inteletual. OPRODUTODESOFTWAREé licenciado, não vendido.
CONCESSÃO DA LICENÇA Este CLUF, concede a V.Exa. os seguintes direitos:
Instalação e Uso do Software – Para cada licença que V.Exa. adquire, apenaspoderá teruma cópia do PROGRAMAinstalado.
Armazenamento/Uso em Rede –OPROGRAMAnão pode ser instalado, acedido, apresentado, executado, partilhado ou uti-
lizado de forma concomitante emou a partirde diferentescomputadores, incluindo estaçõesde trabalho, terminaisou outros

dispositivoselectrónicosdigitais(“Dispositivo”). Emoutraspalavras, se o Usuário temváriasestaçõesde trabalho, terá de adquirir
uma licença para cada estação de trabalho onde o SOFTWAREserá utilizado.
Cópia de Segurança – V.Exa. poderá efectuarcópiasde segurança do PROGRAMA,maspoderá apenasteruma cópia por
cada licença instalada numa determinada altura. OUsuário apenaspoderá utilizara cópia de segurança para finalidadesde
arquivo. Salvo se expressamente mencionado neste EULA, o Usuário não poderá fazercópiasdo PRODUTODESOFTWARE,
incluindo osmateriais impressosque acompanhamo SOFTWARE.
DESCRIÇÃODEOUTROSDIREITOSELIMITAÇÕES
Limitações sobre Engenharia Inversa, Descompilação e Desmontagem – V.Exa. não poderá fazerengenharia inversa,
descompilação ou desmontagemdo PROGRAMA, excepção feita à actividade cuja extensão é permitida por leiaplicável, semopo-
sição a esta limitação. OUsuário não poderá realizaralteraçõesoumodificaçõesao Software sema autorização escrita de umres-
ponsávelda DSC.OUsuário não poderá removerquaisqueravisosde propriedade,marcasou etiquetasdo Produto de Software.
OUsuário irá instituirmedidasrazoáveispara garantira conformidade comostermose condiçõesdeste EULA.
Separação de Componentes –OPROGRAMAé licenciado como umproduto único. Aspartesque o constituemnão podemser
separadaspara utilização emmaisdo que uma unidade de HARDWARE.
PRODUTO ÚNICO INTEGRADO – Se V.Exa. adquiriu este SOFTWAREcomHARDWARE, então o PROGRAMAé licenciado com
o HARDWAREcomo umproduto único integrado. Nesse caso, o PRODUTODESOFTWAREsó pode serutilizado como
HARDWARE, como determinado neste EULA.
Aluguer – V.Exa. não poderá alugar, cederou emprestaro PROGRAMA.OUsuário não pode disponibilizá-lo a outrosou colocá-lo
emumservidorou site da web.
Transferência do Programa – V.Exa. poderá transferir todososseusdireitosabrangidosporeste CLUFapenascomo parte de
uma venda ou transferência permanente do HARDWARE, desde que V.Exa. não fique comquaisquercópias, transfira todo o
PROGRAMA(incluindo todososcomponentes,meiose materiais impressos, quaisquerupgradese este CLUF), desde que o recep-
torconcorde comostermosdeste CLUF. Se o PRODUTODESOFTWAREforuma atualização, qualquer transferência deve incluir
todasasversõesanterioresdo PRODUTODESOFTWARE.
Extinção – Semprejuízo a quaisqueroutrosdireitos, a DSC pode terminareste CLUFse V.Exa. falharno cumprimento dostermos
e condiçõesdeste CLUF. Se isso acontecer, o Usuário deverá destruir todasascópiasdo PRODUTODESOFTWAREe todosseus
componentes.
Marcas Registadas – Este CLUFnão concede a V.Exa. quaisquerdireitosemrelação a quaisquermarcasregistadasou de ser-
viço da DSC ou seusfornecedores.
DIREITOS DE AUTOR.Todosostítulose direitosde propriedade intelectualno e para o PROGRAMA(incluindo,masnão limi-
tando, quaisquer imagens, fotografiase texto incorporado no PROGRAMA), osmateriais impressosque o acompanhamou quais-
quercópiasdo PROGRAMA, são propriedade da DSC ou dosseusfornecedores. OUsuário não pode copiarosmateriais
impressosque acompanhamo PRODUTODESOFTWARE. Todosostítulose direitosde propriedade intelectualno e para o con-
teúdo que poderá seracessado atravésdo uso do PRODUTODESOFTWAREsão propriedade dosrespetivosproprietáriosdo
conteúdo e podemserprotegidospordireitosautoraisaplicáveisou outras legislaçõese tratadosde propriedade intelectual. Este
EULAnão confere ao Usuário quaisquerdireitospara uso desse conteúdo. ADSC e seusfornecedoresreservamtodososdireitos
não expressamente conferidosao abrigo deste EULA.
RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO– V.Exa. assume que não exportará ou reexportará o PROGRAMApara qualquerpaís, individuo
ou entidade sujeito a restriçõesde exportação Canadianas.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL– Este Acordo de Licença de Software é regido pelas leisda Província de Ontário, Canada.
ARBITRAGEM – Todososconflitosemergentesda relação comeste Acordo serão determinadosporarbitragemfinale man-
datória ao abrigo do Arbitration Act, ficando aspartessujeitasà decisão arbitral. O localdesignado para a arbitragemserá Toronto,
no Canadá, e a língua da arbitragemserá o Inglês.
GARANTIA LIMITADA
ISENÇÃO DE GARANTIA –DSCFORNECEOSOFTWARE“TAL COMOESTÁ”SEMGARANTIA. ADSCNÃOGARANTEQUEO
SOFWAREIRÁAOENCONTRODESEUSREQUISITOSOUQUEOFUNCIONAMENTODOSOFTWARESEJAININTERRUPTO
OU LIVREDEERROS.



ALTERAÇÕES AO AMBIENTE OPERATIVO – ADSC não se responsabiliza porproblemascausadosporalteraçõesàscarac-
terísticasoperativasdo HARDWARE, ou porproblemasna interação do PRODUTODOSOFTWAREcomSOFTWAREou
HARDWAREnão produzido pela DSC.
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE; A GARANTIA REFLETE A ALOCAÇÃO DE RISCO – EMQUALQUERCASO, SE
ALGUMESTATUTOIMPLICARGARANTIASOUCONDIÇÕESNÃOMENCIONADASNESTEACORDODELICENÇA, A
RESPONSABILIDADETOTAL DADSCNÃOSERÁSUPERIORAOVALORREALMENTEPAGOPELOUSUÁRIOPARALICENCIAR
OPRODUTODOSOFTWAREECINCODÓLARESCANADENSES(CAD$5,00). PORQUEALGUMASJURISDIÇÕESNÃO
PERMITEMAEXCLUSÃOOU LIMITAÇÃODERESPONSABILIDADEPARADANOSCONSEQUENTESOUACIDENTAIS, A
LIMITAÇÃOACIMAINDICADAPODERÁNÃOSEAPLICARAOUSUÁRIO.
ISENÇÃO DE GARANTIAS – ESTAGARANTIACONTÉMAGARANTIACOMPLETAEDEVERÁPREVALECERSOBRETODAE
QUALQUERGARANTIA, EXPRESSAOU IMPLÍCITA(INCLUINDOTODASASGARANTIASIMPLÍCITASDECOMERCIALIZAÇÃO
OUADAPTAÇÃOPARAUMDETERMINADOFIM)ETODASASOUTRASOBRIGAÇÕESOURESPONSABILIDADESPORPARTE
DADSC. ADSCNÃODÁQUAISQUEROUTRASGARANTIAS. ADSCNÃOASSUMENEMAUTORIZAQUALQUEROUTRA
PESSOAAATUAREMSEUNOMEPARAMODIFICAROUALTERARESTAGARANTIA, NEMAASSUMIR PORSI (DSC)QUALQUER
OUTRAGARANTIAOURESPONSABILIDADERELACIONADACOMESTEPRODUTODESOFTWARE.
DIREITOS EXCLUSIVOS E LIMITAÇÃO DE GARANTIA – EMNENHUMACIRCUNSTÂNCIASERÁADSCRESPONSABILIZADA
PORQUAISQUERDANOSESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTESOU INDIRETOSRESULTANTESDE
INCUMPRIMENTOSDAGARANTIA, INCUMPRIMENTOSDOCONTRATO,NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADEOBJETIVA,OU
QUALQUEROUTRADISPOSIÇÃOJURÍDICA. TAISDANOSINCLUEM,MASNÃOSELIMITAMA, PERDADELUCROS, PERDA
DOPRODUTODESOFTWAREOUQUALQUEREQUIPAMENTOASSOCIADO,CUSTODECAPITAL, CUSTOSCOM
EQUIPAMENTODESUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÕESOUSERVIÇOS, TEMPODEPARADA, TEMPODECOMPRA, EXIGÊNCIASDE
TERCEIROS, INCLUINDOCLIENTES, EDANOSMATERIAIS.
ADSC recomenda que todo o sistema seja completamente testado numa base de regularidade. Contudo, apesardostestesfre-
quentes, e devido a,masnão limitado a,manuseio ilícito ou falha elétrica, é possívelque esse PRODUTODESOFTWAREpossa
não funcionarcomo esperado.

Informações regulatórias
Este produto foiaprovado pela Liderança de Bombeirosdo Estado da Califórnia (CSFM), segundo o artigo 13144.1 do Código de
Segurança e Cuidadosda Califórnia. Consulte o número na lista CSFMOnúmero 7272-1273:125 é utilizado para valoresper-
mitidose/ou condiçõesde uso dosmateriaisemquestão apresentadosneste manual. Aaprovação está sujeita a uma nova aná-
lise, revisão e possívelcancelamento. Oalarme de fumaçaWS4936 /WS4936EU /WS8936 possuiuma vida útilde 10 anossob as
condiçõesnormaisde uso. Para sabero ano recomendado para substituição, consulte a etiqueta colada no dispositivo.
Para operaro equipamento ou substituirasbaterias, ligue para a empresa fornecedora dossistemasde alarme.
OBSERVAÇÃO: na Austrália, este aparelho não deverá ser instalado emlocaisque possuamtemperatura ambiente normalinfe-
riora 41°F (5°C)ou superiora 113°F (45°C).
Este manualdeve serutilizado emconjunto comoManualde instalação do painelde controle de alarme. Todasasinstruçõesdes-
critasneste manualdevemserobservadas.
Declaração Conformidade FCC
CUIDADO: Alteraçõesoumodificaçõesnão expressamente aprovadaspelo DSC podemanularsua permissão para usareste
equipamento.
Este equipamento gera e utiliza energia de frequência de rádio, e caso não seja instalado e utilizado corretamente, de acordo com
asinstruçõesdo fabricante, pode causar interferência na recepção de rádio e de televisão. Ele foicompletamente testado e
cumpre comoslimitespara umdispositivo de Classe Bde acordo comasespecificaçõesna Subseção “B”da Parte 15 dasRegras
FCC, que visamfornecerproteção razoávelcontra tais interferênciasemqualquer instalação residencial. No entanto, não há
garantia que não ocorra interferência numa instalação emparticular. Se este equipamento causar interferência prejudicialna
recepção de rádio ou televisão, o que pode serdeterminado conectando e desconectando o equipamento, o usuário é
encorajado a corrigira interferência atravésde uma oumaisdasseguintesmedidas:
•Reorientara antena receptora

•Desloque o controle do alarme emrelação ao receptor
•Afaste o controle do alarme do receptor
•Conecte o controle do alarme emuma tomada diferente de forma a que o controle do alarme e o receptorestejamemcircuitos
diferentes.
Caso seja necessário, o usuário deve consultaro vendedorou umtécnico de televisão/rádio experiente para sugestõesadicionais.
Ousuário pode acharde utilidade esta brochura preparada pela FCC: “How to Identifyand Resolve Radio/Television Interference
Problems” (Como identificare solucionarproblemasde interferência de rádio/televisão). Este folheto está disponívelno U.S.
Government Printing Office,Washington D.C. 20402, Stock# 004-000-00345-4.
Declaração em conformidade com a indústria canadense:
Este aparelho Classe Brespeita todososrequisitosdosregulamentosCandensesrespeitantesa equipamentosque causaminter-
ferência.
Cet appareilnumérique de la Classe Brespecte toutes lesexigencesde règlement sur le matérielbrouilleurdu Canada.
IC:160A-WS4936 Otermo "IC:"antesdo número de certificação de rádio significa apenasque foramcumpridasasespecificações
técnicaspara a indústria canadense. Este dispositivo está conforme a(s)norma(s)da Indústria Canadense para aparelhosde
rádio isentosde licença. O funcionamento está sujeito àsduascondiçõesseguintes: (1)este dispositivo pode não causar inter-
ferências, e (2)este dispositivo pode aceitarquaisquer interferências, inclusive asque possamcausarumfuncionamento inde-
sejado do dispositivo.
Le présent appareilest conforme auxCNR d'Industrie Canada applicablesauxappareils radio exemptsde licence. L'exploitation
est autorisée auxdeuxconditionssuivantes: (1) l'appareilne doit pasproduire de brouillage, et (2) l'utilisateurde l'appareildoit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même sile brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

O alarme de fumaçaWS4936 / WS4936EU / WS8936 tem uma vida útil recomendada de 10 anos sob condições
normais de uso. Para saber o ano recomendado para substituição, consulte a etiqueta colada no dispositivo.
Para amanutenção da unidade ou substituição das baterias, entre em contato com a empresa de instalação que
forneceu o sistema de alarme
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WS4936
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra inter-
ferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sis-
temas operando em caráter primário.”



Introduzione
Il WS4936/WS4936EU/WS8936 è un rilevatore di fumo fotoelettrico wireless con temperatura fissa
e un rilevatore termovelocimetrico, e un avvisatore pinzoelettrico incorporato. Sono disponibili tre
versioni: una versione 433MHz in Nord America (WS4936), versione 433MHz Euro-
pea/Internazionale e australiana (WS4936EU) e un versione europea 868MHz (WS8936).
Nota: Rilevatore di calore basato sul tasso di crescita non è stato investigato da cULus.
Nota: Le versioni AUS e EU non includono un allarme calore temperatura fisso, ma include un
allarme di velocità di crescita.
Dispositivi compatibili
Questo rilevatore di fumo è compatibile con i UL/ULC Listed DSC ricevitori wireless: SCW9045-
433, SCW9047-433, SCW9055(D)(G)(I)-433, SCW9057(D(G)(I)-433, RF5132-433, RF5108-433,
RFK5500-433, RFK5501-433, RFK5508-433, RFK5516-433, TR4164-433, WS4920, RF4164-
433, SCW9067(H)(C)-433 .

Funzionamento
Approssimativamente ogni 7-8 secondi, l'unità verifica la presenza di una condizione di allarme
fumo o calore. Durante questa sequenza, l'unità esegue anche un'auto-diagnosi, e verifica mano-
missioni e anomalie. Durante il funzionamento normale il LED verde lampeggia ogni 12 secondi e
ricevitore acustico non suona.
Allarme fumo
Il rilevatore di fumo va in allarme quando il livello del segnale supera la soglia di "allarme" e si ripri-
stina automaticamente quando il livello del segnale scende al di sotto della soglia di "ripristino".
Durante un allarme, il LED lampeggia ogni secondo e l'avvisatore acustico suona il modello tem-
porale di evacuazione.
Tacitazione allarme
Questo rilevatore di fumo è dotato di una funzione di tacitazione dell'allarme resettabile auto-
maticamente. Quando il rilevatore è in allarme, premendo il pulsante Test/Tacitazione/Reset si taci-
terà la segnalazione locale dell'allarme e si trasmetterà un evento di ripristino dell'allarme alla
centrale. Il LED lampeggerà ogni 8 secondi (fino a 10 minuti) per indicare che l'allarme è stato taci-
tato.
Il lampeggio del LED si ferma quando l'unità ritorna al funzionamento normale. La funzione di taci-
tazione allarme ha una durata che diminuisce la sensibilità all'allarme fumo per 8 minuti.
La tacitazione dell'allarme non disabilita l'allarme fumo ma riduce la sua sensibilità verso il fumo.
Dopo il periodo di tacitazione, l'allarme fumo riprende automaticamente il suo funzionamento nor-
male. Se il fumo intorno all'unità è denso abbastanza da suggerire una situazione potenzialmente
pericolosa, esso resterà in allarme, o potrà ritornare rapidamente allo stato di allarme.
Guasto rilevatore
Quando il rilevatore ha un guasto generale, il LED giallo lampeggia una volta ogni 4 secondi e c'è
un cinguettio ogni 48 secondi. Dopo 12 ore, la centrale visualizzerà una perdita del messaggio di
supervisione.
Nota: L'avvisatore acustico e il LED potrebbero non essere sincronizzati.

Rilevatore di fumo wireless WS4936/WS4936EU(433MHz)/WS8936(868MHz)
Istruzioni di installazione e funzionamento
Leggere queste istruzioni prima dell'installazione e dell'uso delWS4936/WS4936EU/WS8936



Stato LED Avvisatore acustico
Normale Lampeggio verde ogni 12 secondi Disabilitato
Allarme calore Lampeggio rosso ogni secondo ANSI S3.41 temporale 3
Test calore Lampeggio rosso ogni secondo ANSI S3.41 temporale 3

Allarme fumo Lampeggio rosso ogni secondo
ANSI S3.41 temporale 3

(premere il pulsante per tacitare per 5-10
minuti)

Test fumo Lampeggio rosso ogni secondo
ANSI S3.41 temporale 3

(premere il pulsante per tacitare per 5-10
minuti)

Test allarme Lampeggio rosso ogni secondo ANSI S3.41 temporale 3
Guasto
rilevatore Lampeggio giallo ogni 4 secondi Un cinguettio ogni 48 secondi

Batteria
scarica Lampeggio giallo ogni 12 secondi Un cinguettio ogni 48 secondi (premere il

pulsante per tacitare per 12 ore)
Rilevatore
sporco Lampeggio giallo ogni 8 secondi Un cinguettio ogni 48 secondi

Accensione Sequenza di lampeggio rosso,
giallo, verde

Un cinguettio alla fine della sequenza di
accensione

Manomissione Sequenza di lampeggio rosso,
giallo, verde ogni 12 secondi Disabilitato

Tabella 1: Indicazioni di stato e del rilevatore
Funzione Rilevatore sporco
Quando il rilevatore è contaminato, il LED giallo lampeggia una volta ogni 8 secondi e c'è un cin-
guettio ogni 48 secondi. Fare riferimento alla sezione MANUTENZIONE per la pulizia del rilevatore.
Dopo 12 ore, la centrale visualizzerà una perdita del messaggio di supervisione.
Allarme calore
Il rilevatore di calore (solo versioni cULus) andrà in allarme quando il livello di segnale del calore
supera la soglia di allarme di calore (135ºF/57ºC); e ripristinerà automaticamente quando il livello

di segnale di calore scende al di sotto della soglia di allarme calore (ripristino). Il rilevatore andrà in
allarme calore se c'è un rapido aumento della temperatura in un breve periodo di tempo. Durante
un allarme, il LED lampeggia 1 volta al secondo e l'avvisatore acustico suona il modello temporale
di evacuazione.
Manomissione
La rimozione del rilevatore dalla piastra di montaggio avvia una trasmissione "manomissione". La
condizione di manomissione viene ripristinata dopo che il rilevatore viene rimontato sulla piastra.
Trasmissioni wireless
Un messaggio di supervisione viene trasmesso alla centrale a intervalli di 64 minuti per WS4936 e
intervalli di 12 minuti per i modelli WS4936EU / WS8936. Se il segnale non viene ricevuto la cen-
trale stabilisce che il rilevatore è mancante. Il rilevatore trasmette quanto segue:
l Allarme / Ripristino allarme - (allarme calore o fumo). Trasmesso al momento dell'evento.
l Manomissione / Ripristinomanomissione - (interruttore antimanomissione attivato) ripristino

trasmesso con un ritardo fino a 10 secondi.
l Batteria scarica - (tensione batteria sotto la soglia). Tensione batteria testata e trasmessa al

momento di una supervisione o altre trasmissioni.
l Anomalia - (anomalia rilevatore o limite compensazione sensore raggiunto). Le anomalie

sono trasmesse nel momento in cui si verificano.
Batterie
Nota: Le batterie devono essere sostituite solo da persone qualificate.
3 batterie AAA alimentano il sistema di allarme calore e fumo wireless. Utilizzate Duracell Procell
PC2400 o Energizer E92 per l'unità WS4936. Utilizzate Duracell Procell MN2400 per le unità
WS4936EU/WS8936. La durata prevista delle batterie in normali condizioni d'uso è di tre anni. Il
rilevatore controlla regolarmente lo stato della batteria. Se viene rilevata una batteria scarica, il tra-
smettitore invia un messaggio di batteria scarica alla centrale, che visualizza l'ID del rilevatore con
la batteria scarica. Inoltre, il LED giallo del rilevatore lampeggerà ogni 12 secondi. L'avvisatore acu-
stico del rilevatore cinguetterà ogni 48 secondi (il LED giallo continua a lampeggiare) fino a
quando le batterie non vengono sostituite. Premendo il pulsante si taciterà il cinguettio per 12 ore,
se non esiste nessun altra condizione di anomalia. Le batterie devono essere sostituite quando ini-
zia il cinguettio. Sostituirle con batterie nuove.
Installazione e sostituzione delle batterie
Per sostituire le batterie:
1. Rimuovere il rilevatore dalla sua base di montaggio ruotandolo in senso antiorario. Rimuo-

vere con attenzione le batterie sollevando l'estremità “+” usando un cacciavite a testa piatta e



smaltire secondo le normative locali.
2. Per assicurare la corretta sequenza di spegnimento, attendere almeno 20 secondi prima di

installare le batterie nuove.
3. Installare 3 batterie AAA nuove (disponibili da un rivenditore Duracell o Energizer locale) nel

vano batteria. Installare le batterie inserendo prima l'estremità “-”, poi premere l'estremità “+”
verso il basso. Se le batterie sono inserite in modo errato, rimuoverle sollevandole
dall'estremità “+” e reinserirle correttamente.

4. Reinstallare il rilevatore sulla sua base di montaggio ruotando il rilevatore in senso orario
fino a quando i segni di accoppiamento non si allineano.

5. Dopo la sequenza di accensione, il LED verde lampeggia una volta ogni 12 secondi per indi-
care il funzionamento normale. Se le batterie non sono installate correttamente, il rilevatore
non funzionerà e le batterie possono essere danneggiate. Se il rilevatore non si accende,
controllare che le batterie siano installate correttamente e completamente cariche.

6. Testare il rilevatore (come descritto di seguito).
ESPOSIZIONE COSTANTE A TEMPERATURE ALTE O BASSE O UMIDITÀ ELEVATA PUÒ
RIDURRE LA VITA DELL BATTERIE.
Guida all’installazione
Il rilevatore di fumo wireless della serie WS4936/WS4936EU/WS8936 deve essere installato e
usato in un ambiente con un grado di inquinamento max. di 2 e categoria di sovratensione II in luo-
ghi non pericolosi, solo al chiuso. Questo dispositivo è concepito per essere installato solo da
PERSONE QUALIFICATE (persone qualificate sono coloro che hanno una formazione ed espe-

rienza tecnica appropriata, necessaria a conoscere i rischi a cui una persona può essere esposta
nell'espletamento di un'attività e delle misure per ridurre i rischi per tale persona o altre persone).

1. Posizionamento del rilevatore di fumo
La ricerca ha mostrato che tutti gli incendi in casa generano fumo in modo maggiore o minore.
Esperimenti con incendi tipici in casa indicano che le quantità rilevabili di fumo nella maggior parte
dei casi precede livelli rilevabili di calore. Per questi motivi, i rilevatori di fumo dovrebbero essere
installati all'esterno dell'area in cui si dorme e su ogni livello dell'abitazione.
Le informazioni seguenti sono solo una guida generale e si raccomanda di consultare i codici e le
normative antincendio locali quando si posizionano e installano rilevatori di fumo. Si raccomanda
di installare ulteriori rilevatori di fumo oltre quelli richiesti per una protezione minima. Area aggiun-
tive che dovrebbero essere protette includono: seminterrati; camere da letto, soprattutto dove dor-
mono fumatori; cucine; locali caldaia e di servizio; e qualsiasi corridoio non protetto dalle unità
richieste. Su soffitti lisci, i rilevatori possono essere distanziati di 9,1m come regola generale. Altra
spaziatura può essere necessaria in base all'altezza del soffitto, la circolazione dell'aria, alla pre-
senza di travi, soffitti non isolati ecc. Consultare gli standard nazionali appropriati per le rac-
comandazioni sull'installazione.
l Non posizionare i rilevatori di fumo in cima a soffitti a spiovente o a doppio spiovente; lo spazio

di aria morta in queste posizioni può impedire all'unità di rilevare il fumo.
l Evitare aree con flusso d'aria turbolento, come in prossimità di porte, ventole o finestre. Il

rapido movimento dell'aria intorno al rilevatore può impedire al fumo di entrare nell'unità.
l Non posizionare i rilevatori in aree ad alta umidità.
l Non posizionare i rilevatori in aree in cui la temperatura sale oltre 38ºC o scende sotto 5ºC.
l I rilevatori di fumo devono essere sempre installati negli Stati Uniti in conformità al Capitolo 29

della NFPA 72, Codice di Allarme Antincendio Nazionale: 29.5.1.1.
Dove richiesto da altre normative, codici o standard applicabili per un tipo specifico di utilizzo, i rile-
vatori di fumo in configurazione singola e multipla devono essere installati come segue:
1. In tutte le camere da letto e nelle stanze degli ospiti.
2. Fuori da ciascuna area in cui si dorme dell'unità abitativa, entro 6,4 m da ogni porta di

accesso alla stanza in cui si dorme, con la distanza misurata lungo il percorso.
3. A ogni livello di un'unità abitativa, inclusi gli scantinati.
4. A ogni livello di una residenza assistenziale e centro di cura (struttura piccola), inclusi gli

scantinati ed esclusi gli spazi tecnici e i sottotetti non abitabili.
5. Nella zona soggiorno di una suite per ospiti.
6. Nella zona soggiorno di una residenza assistenziale e centro di cura (struttura piccola).

NOTA: In Australia, il dispositivo non dovrà essere installato in luoghi in cui la temperatura
ambiente normale è inferiore a 5°C o superiore a 45°C.
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2. Montaggio piastra posteriore rilevatore di fumo
Nota: Questi dispositivi di allarme devono essere installati da un ingegnere/tecnico competente.
Questo dispositivo non deve essere usato con una guardia.
Una volta trovata la posizione idonea, montare la piastra posteriore del rilevatore. Installare la pia-
stra posteriore a soffitto o a parete (se lo permettono i regolamenti locali) usando i fori per le viti

necessari. Usare le due viti e i tasselli forniti. Manovrare la piastra in modo che le viti siano al di
sotto delle asole di fissaggio e fissarla.

3. Montaggio
Appoggiare il rilevatore alla base allineandolo alla stessa (la tacca di allineamento del rilevatore
dovrebbe essere leggermente disallineata dalla linguetta di rilascio antimanomissione della base
di montaggio), quindi ruotare il rilevatore in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

4. Test unità
Nota: La centrale di vigilanza (se usata) dovrebbe essere informata prima che il test abbia inizio.
Ciò previene un falso allarme e una risposta non necessaria della centrale di vigilanza.
Avviare il test premendo il pulsante di test per 5 secondi almeno. L'attivazione dell'allarme è indi-
cata dal LED lampeggiante, dall'avvisatore acustico e dalla trasmissione del segnale di allarme alla
centrale. Il rilevatore torna al funzionamento normale quando il pulsante di test è viene rilasciato.
Nota: Aspettare almeno 20 secondi dopo l'accensione e dopo il test, il ripristino delle attivazioni per
allarme o la manomissione. Non usare il pulsante di test quando è presente del fumo.
Nota: Se il rilevatore è in uno degli stati seguenti quando viene avviato un test è avviato, non andrà
in allarme.
l Antimanomissione (rilevatore non installato sulla piastra di montaggio)
l Problema di compensazione
l Altre anomalie interne che potrebbero impedire un allarme fumo o calore



5. Registrazione del dispositivo
Il numero di serie a 6 cifre posto sul retro del contenitore del rilevatore di fumo deve essere regi-
strato sulla centrale di allarme durante la Programmazione Installatore. Fare riferimento al
Manuale di installazione del ricevitore per maggiori dettagli. Per i test di posizionamento rimuovere
il rilevatore dalla piastra posteriore (manomissione) per 1 secondo quindi riposizionarlo. Attendere
almeno 30 secondi per il risultato di test prima di attivarlo nuovamente.
Istruzioni per l'uso
Sicurezza antincendio in casa
Gran parte degli incendi si verificano nelle abitazioni e per ridurre questo pericolo si raccomanda
di effettuare di una verifica della sicurezza antincendio della casa e lo sviluppo di un piano di fuga
per la famiglia.

Verifica della sicurezza antincendio della casa
1. Tutte le apparecchiature elettriche e le prese sono in condizioni di sicurezza? Controllare

che non ci siano cavi elettrici sfilacciati, impianti di illuminazione sovraccarichi, ecc. In caso di
dubbi in merito alla condizione delle apparecchiature elettriche o dei servizi domestici, far
effettuare una valutazione professionale.

2. Tutti i liquidi infiammabili sono conservati in modo sicuro in contenitori chiusi e in aree fre-
sche e ben ventilate? Evitare di pulire l'unità con liquidi infiammabili.

3. Tutti i materiali pericolosi (ad es. fiammiferi) sono fuori dalla portata dei bambini?
4. Forni e apparecchiature per bruciare il legno sono installate correttamente, pulite e ben fun-

zionanti? In caso di dubbio, far effettuare una valutazione professionale.

Piano di fuga per la famiglia
Spesso c'è pochissimo tempo tra la rilevazione di un incendio e il momento in cui diventa mortale.
Per questo motivo è molto importante sviluppare e provare un piano di fuga per la famiglia.
l Ogni componente della famiglia deve partecipare al piano di fuga.
l Studiare i possibili percorsi di fuga da ogni punto della casa. Poiché molti incendi si verificano

di notte, particolare attenzione deve essere posta ai percorsi di fuga nelle aree in cui si dorme.
l È essenziale che la fuga da una camera da letto sia possibile senza aprire la porta interna.

Quando si creano i piani di evacuazione, considerare quanto segue:
l Assicurarsi che le porte e le finestre che si aprono verso l'interno possano essere aperte con

facilità. Assicurarsi che non vi siano chiusure verniciate e che i meccanismi di bloccaggio fun-
zionino correttamente.

l Se aprire o utilizzare l'uscita è troppo difficile per i bambini, gli anziani o i portatori di handicap,
è necessario sviluppare piani di fuga appositi per queste persone.Questo piano prevede la

certezza che coloro che devono eseguire la fuga possano sentire immediatamente il segnale
di allarme antincendio.

l Se l'uscita è sopra il livello del suolo, deve essere prevista una scala o una fune antincendio
autorizzata, nonché la formazione per il suo uso.

l Le uscite a livello del suolo devono essere tenute libere. Assicurarsi di rimuovere la neve dalle
porte di patio esterni in inverno e che le apparecchiature o gli arredi esterni non ostruiscano le
uscite.

l La famiglia deve avere un punto di ritrovo predeterminato in cui tutti possono ritrovarsi; ad es.
dall'altro lato della strada o presso l'abitazione di un vicino.

l Una volta che tutti sono usciti dalla casa, chiamare i Vigili del Fuoco.
l Un buon piano garantisce una fuga rapida. Non investigare o tentare di spegnere l'incendio, e

non tentare di mettere in salvo oggetti o beni di valore in quanto ciò richiede tempo. Una volta
fuori, non rientrare nell'abitazione; attendere i Vigili del Fuoco.

l Realizzare un piano e provarlo di frequente in modo che in caso di emergenza tutti sanno cosa
fare. Rivedere il piano se le condizioni cambiano; ad es., se ci sono più o meno componenti
della famiglia in casa o se vengono apportate modifiche alla casa.

l Assicurarsi che il sistema di allarme antincendio sia funzionante attraverso dei test settimanali.
Se non si è sicuri in merito al funzionamento del sistema, contattare il proprio installatore o
rivenditore del rilevatore di fumo.

l DSC raccomanda di contattare i Vigili del Fuoco e richiedere ulteriori informazioni sulla sicu-
rezza antincendio delle abitazioni e sui piani di fuga. Se disponibile, far condurre al respon-
sabile della prevenzione antincendio locale un'ispezione della sicurezza antincendio in loco.

Test del proprio rilevatore di fumo
Seguire la procedura di test descritta qui o contattare il rivenditore o installatore del proprio rile-
vatore di fumo per le istruzioni di test. DSC raccomanda di testare l'intero sistema di allarme
almeno una volta a settimana per verificare il funzionamento di tutte le funzioni del sistema.

Test unità rilevatore di fumo
Avviare il test premendo il pulsante di test per 5 secondi (min.), l'avvisatore acustico emette un clic
durante questo tempo. Premere il pulsante fino a quanto l'allarme dell'unità non suona: un allarme
deve essere inviato alla centrale. Quando il pulsante viene rilasciato, l'allarme cessa. Se ciò non
avviene, assicurarsi che le batterie siano del tipo corretto, in buone condizioni e installate cor-
rettamente.
Dopo aver completato il test funzionale del rilevatore di fumo, controllare la camera di rilevamento
dell’unità per verificarne il corretto funzionamento. Per testare la camera di rilevamento, usare un
gas di test spray come il "Solo A10 smoke detector tester". Agitare bene la bomboletta, rivolgerla



verso il rilevatore di fumo e spruzzare brevemente (non più di 1 secondo) verso il rilevatore. Se
l'allarme non scatta, ripetere l'operazione ogni 10 secondi fino a quando non suona o per 1 minuto
al massimo. Se il rilevatore di fumo non funziona correttamente, richiedere l’intervento
dell’installatore o del rivenditore.
Manutenzione a cura dell'utente
Il rilevatore di fumo è progettato per richiedere manutenzione minima. Se il contenitore diventa pol-
veroso, pulire con un aspirapolvere con una spazzola piccola. Se il contenitore è ingrassato, pulirlo
con cura con un panno morbido leggermente imbevuto con acqua e sapone.
Non smontare mai il rilevatore di fumo; non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno
dell'unità. È possibile solo rimuovere il rilevatore dalla piastra posteriore per sostituire le bat-
terie se non manutenzionato da un installatore. Quando si sostituiscono le batterie, seguire le
istruzioni specificate nelle Istruzioni di installazione.
Non verniciare l'unità. La vernice può impedire al fumo di entrare nell'unità. Se si sta pia-
nificando il rinnovo o riverniciatura, contattare il proprio installatore e chiedere che l'unità sia
temporaneamente rimossa fino a quando il lavoro non è completo.
Se l'unità si trova in un'area in cui è esposta ad alti livelli di polvere o insetti e causa falsi allarme,
essa può richiedere assistenza; contattare il proprio l'installatore o rivenditore del rilevatore di
fumo.
Le procedure di test e manutenzione devono essere conformi a CAN/ULC-S552-02.
Specifiche
l Elenco normativo: UL268/ULC-S531 (Solo WS4936) / EN 14604 (WS4936EU/WS8936)
l Diametro: 125 mm
l Altezza: 63 mm
l Peso (batteria inclusa): 243 g
l Colore: Bianco
l Spaziatura: 21,3 m
l Sensibilità allarme (soglia) WS4936 (cULus): 1.26 - 2.39%/ oscurazione piedi
l Sensibilità allarme (soglia) WS4936EU/WS8936: conforme a EN14604
l Segnale udibile (ANSI Temporale 3): 85dBA min. in allarme
l Modello allarme ricevitore acustico (WS4936 solo); Modello temporale di evacuazione

(WS4936EU /WS8936)
l Temperatura di esercizio: 
l l Modello WS4936: 40°F a 100°F (4,4°C a 37,8°C)

l Modelli WS4936EU/WS8936: 0°C a 55°C (32°F a 131°F)
l Allarme calore: 135ºF (57ºC) (Remove)
l Temperatura di funzionamento con rilevatore di calore: 32ºF-100ºF (0º-37.8ºC)

l Umidità:
l Modello WS4936: 15%-90% RH, senza condensa
l Modelli WS4936EU/WS8936: 93% RH, senza condensa

l Batterie approvate per WS4936: 3 Duracell Procell PC2400 o Energizer E92 di tipo AAA
l Batterie approvate per WS4936EU/WS893: 3 Duracell Procell MN2400 di tipo AAA
l Silenziamento allarme (WS4936) ripristinabile automaticamente dopo 8 minuti
l Frequenza trasmissione supervisore (WS4936): intervalli 64 min.
l Frequenza trasmissione supervisore(WS4936EU /WS8936): intervalli 12 min.
l Rilevazione batteria scarica: quando restano 14 giorni di autonomia
Garanzia limitata
DigitalSecurityControlsgarantiche che perun periodo di12 annidalla data diacquisto, ilprodotto è privo didifettimaterialie di
costruzione in uso normale e che in merito a qualsiasiviolazione ditale garanzia, DigitalSecurityControls, a propria opzione, riparerà
o sostituirà ildispositivo difettoso restituendolo alcentro diriparazione. La presente garanzia siapplica esclusivamente a com-
ponentidifettosie aidifettidifabbricazione,ma non copre idannisubitidurante la spedizione o la manipolazione, né idannicausati
da fattorialdifuoridelcontrollo diDigitalSecurityControls, come fulmini, tensionieccessive, sovraccarichimeccanici, danneggiamenti
dovutiall'acqua o altridanniderivantidall'uso improprio, dalla modifica o dall'applicazione inadeguata delprodotto.
La presente garanzia siapplica soltanto all'acquirente originale e sostituisce qualunque altra garanzia, espressa o implicita, e qua-
lunque altro obbligo o responsabilità da parte diDigitalSecurityControls. La DigitalSecurityControlsnon è responsabile e non auto-
rizza nessuna altra persona amodificare o cambiare questa garanzia a suo nome, né ad assumersila responsabilità peressa o per
qualsiasialtra garanzia o responsabilità in relazione a questo prodotto.
In nessun caso DigitalSecurityControlssarà ritenuta responsabile perdannidiretti, indirettio consequenziali, perdita diprofittie di
tempo, o perqualunque altro danno subito dall'acquirente in relazione all'acquisto, all'installazione, alfunzionamento o almal-
funzionamento diquesto prodotto.
I rivelatori di fumo, che fanno parte diquesto sistema, potrebbero non allertare in modo appropriato glioccupantidiun edificio
peruna serie dimotivi, diseguito ne vengono segnalatialcuni. I rivelatoridifumo sono stati installatio posizionati in modo non cor-
retto. Il fumo può non riuscire a raggiungere irivelatoridifumo, ad esempio quando l'incendio sitrova in camini, murio tettio sull'altro
lato diuna porta chiusa. I rivelatoridifumo possono non rilevare ilfumo proveniente da incendiche sisono sviluppatisu un altro
piano dell'edificio.
Ogniincendio è diverso perquanto riguarda la quantità difumo prodotto e la velocità dipropagazione. I rivelatoridifumo non sono
in grado dirilevare tutti i tipidi incendio in modo ottimale. I rivelatoridifumo potrebbero non fornire un allarme tempestivo in caso di
incendicausatida negligenza o da pericoliper la sicurezza come fumare a letto, fortiesplosioni, fughe digas, scorretta con-
servazione dimateriali infiammabili, impiantielettricisovraccarichi, bambiniche giocano con ifiammiferio incendio doloso. Anche nel
caso in cuiilrivelatore difumo funzionicorrettamente, sipossono verificare circostanze nelle quali l'allarme non è dato con sufficiente
tempestività da permettere a tuttiglioccupantidifuggire in tempo, così da evitare lesionio la morte.
Avvertenza: la DigitalSecurityControlsraccomanda ditestare l’intero sistema ad intervalliregolari. Tuttavia, nonostante le fre-
quentiverifiche, a causa di, ma non limitata a, sabotaggio criminale o interruzione dell’alimentazione elettrica, è possibile che ilpro-
dotto non fornisca le prestazioniattese.
ATTENZIONE: le modifiche o icambiamentinon espressamente approvatida DigitalSecurityControlspotrebbero invalidare
l'autorità a utilizzare questo dispositivo.

EULA
IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE: Il software DSC acquistato con o senza Prodotti e Componenti è protetto
da copyright o acquistato secondo i termini di licenza di seguito riportati:
IlContratto diLicenza con l’Utente finale (“EULA”)è un contratto legale fra l’Utente (la società, singolo o entità, che ha acquisito il
software e qualsiasihardware correlato)e la DigitalSecurityControls, divisione della Tyco SafetyProductsCanada Ltd. (“DSC”), il



produttore deisistemiintegratidisicurezza e sviluppatore delsoftware e diqualsiasiprodotto o componente correlati
(“HARDWARE”)acquistatidall’Utente. Se ilprodotto software DSC ("PRODOTTOSOFTWARE"o "SOFTWARE")è stato concepito
peressere accluso all'HARDWARE, e NOTè accluso a nuovo HARDWARE, l'Utente non può utilizzare, copiare o installare il
PRODOTTOSOFTWARE. IlPRODOTTOSOFTWAREinclude ilsoftware delcomputere glieventualisupporti, materialistampatie
documentazione "online"o elettronica associati. Qualsiasisoftware fornito con ilPRODOTTOSOFTWAREe associato a un Con-
tratto diLicenza separato è concesso in licenza all’Utente conformemente aiterminidelsuddetto Contratto. Installando, copiando,
scaricando, archiviando, accedendo a o altrimentiutilizzando ilPRODOTTOSOFTWARE, l'Utente accetta incondizionatamente di
essere vincolato dalle condizionidelpresente Contratto diLicenza, anche se questo Contratto diLicenza è da considerarsicome
modifica diqualsiasiprecedente accordo o contratto. Qualora l'Utente non accetti i terminidelpresente Contratto diLicenza, la DSC
non concederà la licenza per ilPRODOTTOSOFTWARE, impedendone così l'utilizzo da parte dell'Utente.
LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE
IlPRODOTTOSOFTWAREè protetto da leggie da trattati internazionalisulcopyright, oltre che da altre leggie trattatisulla proprietà
intellettuale. IlPRODOTTOSOFTWAREviene concesso in licenza, non venduto.
CONCESSIONEDI LICENZAIlpresente EULAconcede all'Utente iseguentidiritti:
Installazione e utilizzo Software -Perognilicenza acquisita, l'Utente può avere una sola copia delPRODOTTOSOFTWARE
installato.
Memorizzazione/Uso in rete -L'Utente non può installare, accedere a, visualizzare, eseguire, condividere e utilizzare il
PRODOTTOSOFTWAREin concomitanza su e da altricomputer, incluse stazionidilavoro, terminalie altro dispositivo elettronico digi-
tale ("Dispositivo"). In altre parole, se l'Utente dispone divarie stazionidilavoro, dovrà acquisire una licenza perciascuna stazione di
lavoro su cuiilSOFTWAREviene utilizzato.
Copia di backup -L'Utente può creare copie dibackup delPRODOTTOSOFTWARE,ma può possedere solo una copia per
licenza installata in qualsiasimomento. L'Utente può utilizzare la copia dibackup solo per l'archiviazione. Ad eccezione diquanto
espressamente stabilito nelpresente Contratto diLicenza, l'Utente non può altrimenticopiare ilPRODOTTOSOFTWARE, inclusii
materialistampatiacclusialSOFTWARE.
DESCRIZIONEDI ALTRI DIRITTI ERESTRIZIONI
Restrizioni sulla decodificazione, decompilazione e disassemblaggio -L'Utente non può decodificare, decompilare o
disassembalre ilPRODOTTOSOFTWARE, salvo quanto espressamente consentito dalla legge applicabile, nonostante tale limi-
tazione. L’Utente non può effettuare cambiamentio modifiche alSoftware senza l’autorizzazione scritta diun funzionario della
DSC. L’Utente non può eliminare qualsiasinota relativa a proprietà,marchio o etichetta dalProdotto Software. L'Utente deve adot-
tare misure ragionevolipergarantire la conformità aiterminie alle condizionidelpresente Contratto diLicenza.
Separazione dei Componenti - IlPRODOTTOSOFTWAREè concesso in licenza quale singolo prodotto. Le sue particomponenti
non possono essere separate per l'utilizzo su più diun'unità HARDWARE.
Singolo PRODOTTO INTEGRATO -Se l'Utente ha acquisito questo SOFTWAREcon HARDWARE, allora ilPRODOTTO
SOFTWAREè concesso in licenza con l'HARDWAREcome singolo prodotto integrato. In questo caso, ilPRODOTTOSOFTWARE
può essere utilizzato solo con l'HARDWAREsecondo quanto è stabilito nelpresente Contratto diLicenza.
Locazione -L'Utente non può concedere in locazione, in leasing o in prestito ilPRODOTTOSOFTWARE. L'Utente non può ren-
derlo disponibile ad altrio riportarlo su un servero sitoWeb.
Trasferimento del Prodotto Software -L'Utente può trasferire tutti isuoidiritticoncessidalpresente Contratto diLicenza solo
come parte diuna vendita permanente o trasferimento dell'HARDWARE, a condizione che non trattenga alcuna copia, che tra-
sferisca tutto ilPRODOTTOSOFTWARE(comprese tutte le particomponenti, isupporti, imaterialistampati, qualsiasiaggiornamento
e ilpresente Contratto diLicenza)e che ildestinatario accetti i terminidelpresente Contratto diLicenza. Se ilPRODOTTO
SOFTWAREè un aggiornamento, qualsiasitrasferimento deve comprendere anche tutte le versioniprecedentidelPRODOTTO
SOFTWARE.
Risoluzione -La DSC può risolvere ilpresente Contratto diLicenza, senza perquesto pregiudicare altrisuoidiritti, se l'Utente non si
attiene aiterminie alle condizionidelpresente Contratto diLicenza. In talcaso, l'Utente è tenuto a distruggere tutte le copie del
PRODOTTOSOFTWAREe tutte le sue particomponenti.
Marchi di fabbrica Ilpresente Contratto diLicenza non concede all'Utente diritti in relazione a qualsiasimarchio difabbrica o diser-
vizidella DSC o deisuoifornitori.

3. COPYRIGHT. Iltitolo e idirittidiproprietà intellettuale relativialPRODOTTOSOFTWARE(compresi, ma non limitatamente a, qual-
siasiimmagine, fotografia e testo integratinlPRODOTTOSOFTWARE), imaterialistampatiacclusie qualsiasicopia delPRODOTTO
SOFTWAREsono diproprietà diDSC o deisuoifornitori. L’Utente non può copiare imaterialistampatiacclusialPRODOTTO
SOFTWARE. Iltitolo e idirittidiproprietà intellettuale relativiaicontenuti, a cuiè possibile accedere attraverso l'utilizzo del
PRODOTTOSOFTWARE, sono proprietà delrelativo proprietario deicontenutie possono essere protettida copyright applicabile e
da altre leggie trattatisulla proprietà intellettuale. Ilpresente Contratto diLicenza non concede all'Utente idirittiper l'utilizzo ditali
contenuti. Tutti idirittinon espressamente concessidalpresente Contratto diLicenza sono riservatialla DSC e aisuoifornitori.
LIMITAZIONI DI ESPORTAZIONE-L’Utente accetta dinon esportare o riesportare ilPRODOTTOSOFTWAREin altripaesi, per-
sone o entità soggette a restrizioniall’esportazione previste dalCanada.
DIRITTOAPPLICABILE- Ilpresente Contratto diLicenza delsoftware è disciplinato dalle leggidella Provincia dell'Ontario, Canada.
ARBITRATO-Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alpresente Contratto saranno risolte mediante arbitrato
finale o vincolante second ilRegolamento arbitrale. Le partiaccettano divincolarsialla decisione dell'arbitro. Le partiaccettano divin-
colarsialla decisione dell’arbitro. La sede dell’arbitrato sarà Toronto, Canada, e la lingua l’inglese.
LIMITI DI GARANZIA
ESCLUSIONE DI GARANZIA -LADSCFORNISCEIL SOFTWARE“SENZAGARANZIEACCESSORIE”OSSIASENZAGARANZIA
DI ALCUNETIPO. LADSCNONGARANTISCECHEIL SOFTWARESODDISFERÀIREQUISITI DELL'UTENTEOCHEIL
FUNZIONAMENTODEL SOFTWARESARÀININTERROTTOOPRIVODI ERRORI.
CAMBIAMENTI DELL’AMBIENTE OPERATIVO -La DSC non sarà responsabile perproblemicausatida modifiche delle carat-
teristiche operative dell’HARDWAREo perproblemilegatiall’interazione delPRODOTTOSOFTWAREcon SOFTWAREo con
PRODOTTI HARDWAREche non sono diproprietà diDSC.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ; LA GARANZIA RIMANDA ALL’ALLOCAZIONE DEI RISCHI - IN QUALSIASI
CIRCOSTANZA, SEQUALSIASI STATUTOCOMPORTAGARANZIEOCONDIZIONI NONESPRESSENEL PRESENTE
CONTRATTODI LICENZA, LARESPONSABILITÀCOMPLESSIVADELLADSC IN BASEALLEDISPOSIZIONI DEL PRESENTE
CONTRATTODI LICENZASARÀLIMITATAALL’AMMONATREEFFETTIVAMENTEPAGATODALL’UTENTEPER LALICENZA
D’USODEL PRODOTTOSOFTWAREPIÙCINQUEDOLLARICANADESI (CAD$5,00). POICHÈALCUNEGIURISDIZIONI NON
AMMETTONOL'ESCLUSIONEOLALIMITAZIONEDIRESPONSABILITÀPERDANNICONSEQUENZIALIO INCIDENTALI, LA
LIMITAZIONEDICUI SOPRAPOTREBBENONTROVAREAPPLICAZIOENEICONFRONTI DELL'UTENTE.
ESCLUSIONE DI GARANZIE -LAPRESENTEGARANZIACONTIENEL’INTERAGARANZIAESOSTITUIRÀOGNI ALTRA
GARANZIA, ESPRESSAOIMPLICITA(COMPRESETUTTELEGARANZIEIMPLICITEDI COMMERCIABILITÀOIDONEITÀPER
SCOPI PARTICOLARI), ETUTTIGLI ALTRIOBBLIGHIORESPONSABILITÀDAPARTEDELLADSC. LADSCNONFORNISCE
ALTREGARANZIE. LADSCNONSI ASSUMEULTERIORIRESPONSABILITÀNÉAUTORIZZATERZI ADAGIREPERCONTOSUO
PERMODIFICAREOCAMBIARELAPRESENTEGRANZIA, NÉADASSUMERSI ALCUNAULTERIOREGARANZIAO
RESPONSABILITÀIN SUAVECERELATIVAMENTEAQUESTOPRODOTTOSOFTWARE.
RIMEDIO ESCLUSIVO E LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - IN NESSUNCASOLADSCSARÀRESPONSABILENEI
CONFRONTI DI TERZI PERALCUNDANNOSPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALEOINDIRETTOBASATOSU
VIOLAZIONEDIGARANZIEPRODOTTI, INADEMPIENZACONTRATTUALE, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ
INCONDIZIONATAOQUALSIASI ALTRATEORIALEGALE. TALI DANNI INCLUDONO,MANONMANONSONOLIMITATI A,
PERDITADI PROFITTI, PERDITADEL PRODOTTOSOFTWAREODIQUALSIASI ATTREZZATURAACCLUSA, COSTODEL
CAPITALE, COSTOATTREZZATURESOSTITUTIVE,MEZZIOSERVIZI, TEMPIDI FERMO, TEMPODEGLI ACQUIRENTI,
RIVENDICAZIONI DI TERZI, CLIENTI INCLUSI, EDANNEGGIAMENTI ALLAPROPRIETÀ.
DSC consiglia ditestare regolarmente l'intero sistema. Tuttavia, nonostante le frequentiverifiche, è possibile che questo
PRODOTTOSOFTWAREnon funzionicome previsto a causa di, ma non limitatamente a,manomissione indebita o mal-
funzionamento elettrico.

Informazioni normative
Questo prodotto è stato approvato dalCalifornia State Fire Marshal(CSFM)aisensidella sezione 13144.1 delCodice della Salute e
della Sicurezza della California. Siveda N. Elenco CSFM7272-1273:125 pervaloriconsentitie/o condizioniper l'uso relativo almate-
riale presentato in questo documento. L'approvazione è soggetta a riesamina, revisione e possibile cancellazione. Ilrilevatore di



fumoWS4936/WS4936EU/WS8936 ha una durata diservizio raccomandata di10 anniin condizionidiutilizzo normali. Fare rife-
rimento all'etichetta applicata suldispositivo che indica l'anno disostituzione raccomandato.
Per l'assistenza dell'unità o la sostituzione delle batterie, chiamare la propria società diinstallazione che ha fornito ilsistema diallarme.
NOTA: In Australia, ildispositivo non dovrà essere installato in luoghiin cuila temperatura ambiente normale è inferiore a 41°F (5°C)
o superore a 113°F (45°C).
Questo manuale sarà utilizzato insieme almanuale diinstallazione delpannello dicontrollo dell'allarme.Osservare tutte le istruzioni
presentate in questo manuale.
Dichiarazione di Conformità FCC
ATTENZIONE: le modifiche o icambiamentinon espressamente approvatida DSC potrebbero invalidare l'autorità a utilizzare
questo dispositivo.
Questa apparecchiatura produce e utilizza energia a radiofrequenza e, se non correttamente installata e utilizzata attenendosi
rigorosamente alle istruzionidelproduttore, può causare interferenze alla ricezione delsegnale radio e televisivo.
L'apparecchiatura è stata soggetta a prove ditipo e risulta conforme ailimitistabilitiperdispositividiClasse Bin conformità alle
specifiche contenute nella Parte 15, sezione “B”delle norme FCC, che sono state stabilite per fornire una ragionevole protezione
contro tali interferenze in impiantiresidenziali. Tuttavia, non c'è garanzia che siverifichino interferenze in un impianto in particolare.
Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alle ricezioniradiotelevisive, riscontrabilispegnendo e accendendo
l'apparecchio, siconsiglia diprovare a correggerle adottando uno o più deiseguentiaccorgimenti:
•Riorientare l'antenna ricevente
•Riposizionare la centralina diallarme rispetto alricevitore
•Allontanare la centralina diallarme dalricevitore
•Collegare la centralina diallarme ad un'altra presa in modo che sia in un circuito diverso da quello delricevitore.
Se necessario, consultare ilproprio rivenditore o un installatore radio/TVqualificato perulterioriconsigli.
L'utente può trovare utile ilseguente libretto preparato da FCC: “How to Identifyand Resolve Radio/Television Interference
Problems"(Come identificare e risolvere problemidiinterferenza diradio/televisione). Questo libretto è disponibile presso U.S.
Government Printing Office,Washington D.C. 20402, n. d’inventario 004-000-00345-4.
Dichiarazione conformità Industry Canada:
Questa apparecchiatura digitale diClasse Bsoddisfa tutti irequisitidella normativa canadese sulle apparecchiature che causano
interferenze.
Cet appareilnumérique de la Classe Brespecte toutes lesexigencesde règlement sur le matérielbrouilleurdu Canada.
IC:160A-WS4936. Iltermine “IC”prima delnumero dicertificazione radio significa solo che le specifiche tecniche diIndustryCanada
sono state soddisfatte. Questo dispositivo è conforme alle norme RSSesente da licenza IndustryCanada. Ilfunzionamento è sog-
getto alle due seguenticondizioni: (1)questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose; (2)questo dispositivo deve
accettare qualsiasiinterferenza, comprese quelle che potrebbero provocare anomalie nelfunzionamento.
Le présent appareilest conforme auxCNR d'Industrie Canada applicablesauxappareils radio exemptsde licence. L'exploitation
est autorisée auxdeuxconditionssuivantes: (1) l'appareilne doit pasproduire de brouillage, et (2) l'utilisateurde l'appareildoit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même sile brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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